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RELAZIONE TECNICA 
 
 
 

Premessa 

L’edificio in studio è la sede della Giunta Regionale della Campania e il suo sistema 

impiantistico deve necessariamente essere adeguato ai più moderni standard oggi esistenti ed 

all’esigenza di dover raggiungere, con interventi mirati e modulari, l’obiettivo di edificio a 

“esigenza energetica quasi zero” nel prossimo futuro. 

Attualmente, l’edificio, dal punto di vista impiantistico è caratterizzato da sistemi 

impiantistici di tipo tradizionale, indipendenti e non gestiti in maniera unitaria secondo criteri di 

efficienza ed efficacia propri di architetture impiantistiche moderne. 

Si impone, quindi, in vista di una necessaria profonda ristrutturazione e di un 

miglioramento funzionale dell’intero edificio, la progettazione dell’intero sistema impiantistico, 

seguendo criteri di building management system. Tali sistemi permettono, come si dirà appresso 

più in dettaglio, efficienza, economicità di gestione e notevoli risparmi di energia e 

consentiranno al Personale dipendente dell’Energy Manager individuato dall’Amministrazione 

Regionale, di gestire, secondo criteri di efficienza ed efficacia, l’intero sistema impiantistico. 

Tuttavia, ad oggi occorre muoversi nell’ambito dei finanziamenti disponibili, limitando 

quindi gli interventi a quelli strettamente necessari e riutilizzando l’impiantistica oggi attiva e 

funzionate, fermo restando che tutti gli interventi nuovi dovranno perfettamente integrarsi con 

l’impiantistica esistente e le Sue attrezzature principali (Caldaia, UTA e Pompe di calore, quadri 

elettrici, generatore, ecc.). 
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STATO DI FATTO 

 
Relazione Descrittiva 

 
 

L'impianto elettrico dell'edificio della Regione, in Via Santa Lucia, è alimentato 

attualmente, con una tensione di alimentazione in media da 20 kV, fornita dall'ente erogatore 

dell'energia elettrica, ed è gestita con una cabina di trasformazione propria alloggiata all’interno 

dell'edificio stesso. La fornitura in media tensione viene ricondotta all'utenza BT, tramite una 

protezione di media e tre sezionatori, da tre trasformatori, a secco, di potenza pari a 400KVA di 

cui due lavorano in parallelo ed uno completamente ridondante. 

A valle dei tre trasformatori MT/BT è presente un quadro di distribuzione con 

rifasamento, dal quale viene alimentato l’interruttore sezionatore generale del nuovo Quadro 

elettrico Generale dal quale si diramano le sei linee montanti principali destinate a servire i piani 

e tutte le altre utenze dello stabile. A valle del Quadro MT di commutazione, vi è un quadro 

generale QBT che gestisce gli 8 quadri di piano (ai sei livelli più il 6° piano dove ve ne sono 

due), una riserva, il quadro del bar al piano terra, il quadro della Centrale termica, il quadro 

dell’URP, il quadro del locale sorveglianza, i quadri ausiliari di cabina, il generale del centro 

stella di rete ubicato al terzo piano, i quadri dei 5 ascensori esistenti, dell’ingresso, delle pompe 

antincendio, e dell’impianto di cabina elettrica.  

L'attività in oggetto dotata di una alimentazione privilegiata, gruppo elettrogeno, 

sufficiente al momento a coprire l’esigenze dell’intero edificio. Risulta inserita nel locale quadri 

elettrici al piano seminterrato che risulta avere dei compartimenti rispetto al locale adiacente a 

destinazione d’uso “cabina elettrica” tramite un muro con caratteristiche REI 120 e porta di 

comunicazione di identiche proprietà. L’ accesso al gruppo elettrogeno avviene tramite una 

scala larga 1,2 m da area attestante su cielo libero, inoltre lo stesso presenta un’areazione 

naturale permanente verso l'esterno pari a circa 2 mq, garantita da una finestra sul cortile. 

Il gruppo elettrogeno ha una potenza pari a 363 kW, sufficiente al momento a reggere 

l’intera struttura. 

Per carenza di fondi disponibili non si prevedono interventi su questo e sui precedenti 

impianti.  

In realtà questa parte dell’impianto risulta allo stato efficiente e non risulterà pertanto oggetto di 

particolari lavorazione tranne aggiungere al QEG altri interruttori necessari alle mutate esigenze 

di alcuni locali al piano terra e alla installazione di altri due ascensori. 

I quadri di piano QGPX alimentati dal QEG gestiscono ognuno 6 quadri secondari di 

piano che, a loro volta gestiscono i quadri finali di ciascun ufficio che gestiscono le utenze delle 

prese, dei punti luce e del climatizzatore del tipo mono split. 



4 
 

Le linee interne alle stanze-ufficio passano in canaline a battiscopa che contengono 

anche cavi telefonici e dati e servono prese non incassate nella muratura. 

Il sistema elettrico attualmente esistente è servito da dorsali a canalina esterna nei 

corridoi e deve essere salvaguardato durante le fasi di cantiere in quanto dovrà sempre 

mantenere piena efficienza dovendo l’edificio essere utilizzato durante tutte le fasi di 

lavorazione. 

Da un primo sopralluogo effettuato si è potuta rilevare la palese assenza di un corretto 

dimensionamento e di selettività delle protezioni e delle condutture, attribuibile ad una serie di 

attività realizzate nel corso degli anni, senza tenere in considerazione lo stato generale 

dell'impianto esistente. L'impianto elettrico in questione, realizzato molti anni orsono è stato 

dimensionato per un utenza sicuramente molto diversa dalla attuale che, nel corso degli anni, è 

andata aumentando per ovvie esigenze, con la conseguente aggiunta di carichi quali reti di 

Personal Computer, impianto di condizionamento, fotocopiatrici, impianto luce di emergenza. 

ecc. 

Testimoniano tale situazione, i continui interventi degli interruttori di protezione a 

monte alla linea di alimentazione di un intera zona, con evidenti disservizi. 

L'impianto elettrico attualmente presente, non risponde, inoltre, ai requisiti delle norme 

vigenti in termini: 

• interruttori di protezione da installare a monte delle linee di distribuzione 

• tipologia di conduttori (sono presenti in molti casi cavi di tipo rigido, cavi con guaine 

protettive di colori non permessi come nel caso di fili di colore giallo-verde utilizzato come 

conduttore di fase) 

• quadro elettrico principale e quadretti di distribuzione privi dì corrette indicazioni li linea e di 

targa 

• impianto luce di emergenza nelle aree comuni e nelle vie di esodo. 

• mancanza di un corretto coordinamento e dimensionamento tra i diversi tipi di protezione. 

Inoltre in un evidente disegno di miglioramento dei consumi elettrici e nella predisposizione per 

la realizzazione, almeno futura, di un sistema BMS di monitoraggio e controllo dell’intero 

impianto, votato al raggiungimento di un efficace risparmio energetico, si ritiene necessario in 

questa fase la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con altri a tecnologia LED. 

Gli interventi da realizzare per l'adeguamento dell'impianto elettrico in oggetto viene 

illustrato di seguito nello stato di progetto 

Altra evidente anomalia è la presenza in luoghi di transito praticamente a tutti i piani degli 

apparati sia passivi che attivi di rete LAN. I rack in oggetto risultano facilmente oggetto di 

manomissioni e versano inoltre in uno evidente stato di disordine. 

Con riferimento inoltre alla decisione in questa fase di intervenire principalmente sulla 

sostituzione dell’impianto di climatizzazione, affidato per il momento ad una moltitudine di 
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mono split, con un impianto centralizzato complesso ma dalle indubbie caratteristiche di 

risparmio energetico, occorre necessariamente adeguare l’impianto elettrico esistente alle nuove 

esigenze.  

Una delle problematiche maggiori, che in questa fase risulterà esclusivamente 

predisposta, risulta la necessità di dotare almeno i piani ufficio di una alimentazione di 

continuità che consentirà di disporre di tensione di alimentazione per l’esclusiva linea dei PC, 

una funzionalità senza interruzione anche in caso di mancanza rete e d’intervento del gruppo 

elettrogeno.  

Ad oggi, l’impianto di messa a terra dell’edificio è affidato a n. 14 pozzetti di m.a.t. 

posizionati all’interno del piano interrato e collegati da una treccia di rame nudo da 35 mmq 

gran parte dell’edificio che fronteggia la Via R. De Cesare, non è coperto da un adeguato 

numero di pozzetti di messa a terra. Si rende necessario proteggere l’intera struttura con 

un’adeguata rete di terra che circondi l’edificio, magari utilizzando gli scavi a farsi per il 

risanamento dell’umidità delle pareti ed il ripristino della ventilazione naturale al piano 

interrato. 

Su questo impianto si prevede un incremento di pozzetti di dispersione in occasione dei 

lavori di risistemazione del piano interrato contro l’umidità. 
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STATO DI PROGETTO 

 
 

Introduzione 

 
Il progetto preliminare consegnato nel 2009 illustrava tutti gli interventi impiantistici a farsi di 

nuova realizzazione in quanto si prevedeva una ristrutturazione totale dell’intero edificio e si 

prevedevano anche nuovi ambienti di grande cubatura quali il parcheggio sotto via De Cesare, i 

due grandi locali conferenze all’interno delle corti ed il totale recupero dell’intero piano 

interrato, il riutilizzo dell’intero piano di copertura con bar e spazi all’aperto, l’installazione di 

due nuovi ascensori ed altri interventi di riqualificazione esterna (arredo urbano ecc..) ed interna 

(arredi, apparecchiature per sale convegni, etc). 

Il progetto originario del 2009 aveva come obiettivo quello di realizzare un sistema elettrico MT 

/ Bt inteso come insieme organico dell’impianto elettrico e degli impianti speciali, realizzando, 

di fatto, un unico sistema sinergicamente operante, nel rispetto della normativa vigente, in 

termini tecnici e di sicurezza. 

Tuttavia, avendo abbandonato l’idea di realizzare i predetti interventi per carenza di risorsa 

finanziaria, l’impiantistica oggi esistente deve necessariamente essere riutilizzata, messa a 

norma e adattata alle nuove apparecchiature di climatizzazione a farsi. 

L’impianto elettrico sarà sempre alimentato, come ad oggi, in Media Tensione, e la relativa 

Cabina di trasformazione sarà alimentata direttamente dal gestore della fornitura. La posizione 

della cabina di trasformazione e le opere di trasformazione e adeguamento, recentemente 

eseguite al piano terra, dovranno essere salvaguardate e riutilizzate, così come già certificate. 

Pertanto, a valle della cabina, l’edificio riutilizzerà’ il quadro generale a Piano terra che ad 

avviso degli Scriventi e’ ancora in ottime condizioni ed a norma, tranne per i dispositivi di 

potenza e di segnale a servizio dell’impianto di climatizzazione centralizzato. Che saranno 

realizzati ed installati in questa fase. 

Infine, l’edificio, sarà dotato, al fine di ottemperare alla Normativa vigente, di impianto di 

generazione fotovoltaica, allacciato al quadro generale di edificio, capace di erogare una 

potenza pari almeno a 40 kW, direttamente immessi nella sub rete dell’edificio stesso ed 

interfacciati verso la rete del gestore direttamente in cabina,.al fine di ottemperare alla più’ 

recente Normativa in materia. 

Sistema centralizzato di Illuminazione di emergenza, integrato nel sistema di monitoraggio di 

livello superiore, già in possesso dell’Amministrazione ed attualmente operante; 

Come sopra precisato, per carenza di risorsa economica, gli obiettivi di risparmio energetico e di 

monitoraggio appresso indicati potranno essere, al momento, applicati solo contestualmente alla 

ristrutturazione completa del piano terra dell’edificio e non a tutto l’edificio. 
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Obiettivi di monitoraggio e contenimento dei consumi energetici 

Si è posta particolare attenzione alla problematica dei consumi elettrici, e per tale ragione il 

quadro QMT, il quadro di protezione di macchina QTR, il quadro generale di impianto QGBT, i 

quadri generali di ogni livello QGPX (al momento del solo livello del piano terra), saranno 

dotati di analizzatori elettronici di rete, capaci di fornire le informazioni fondamentali della sub 

fornitura, istantanee ed integrate in un intervallo di tempo. Sarà così possibile integrare in un 

futuro le letture effettuate nel sistema di monitoraggio di livello superiore già in possesso 

dell’Amministrazione. 

Sempre al fine di garantire un alta affidabilità dell’impianto, particolare attenzione si dovrà 

porre nel verificare il corretto coordinamento cavo interruttore e la corretta selettività 

orizzontale e verticale fra i livelli di protezioni automatiche installate nei quadri. 

La sicurezza del sistema, ovviamente implementata prevalentemente in sede di progetto 

esecutivo, unita alla modularità data dalla caratteristica funzionale del sistema, assicurerà una 

selettività fra i dispositivi di protezione a monte ed a valle ed una certezza nel coordinamento 

cavo/interruttore da cui scaturisce una univocità nella regolazione delle soglie di intervento dei 

vari interruttori automatici, dotati o non del 

dispositivo differenziale. 

Obiettivo finale, ma non ultimo per importanza, è la possibilità di monitorare i consumi e le 

grandezze istantanee presenti sulle partenze principali e secondarie presenti. Tale caratteristica 

permetterà un univoca identificazione dei problemi di eccessivo consumo e della loro causa. 

 

Norme tecniche e di legge 

L’impianto dovrà essere realizzato a “regola d’arte” non solo per quanto riguarda le 

modalità di installazione, ma anche per la qualità e le caratteristiche delle apparecchiature e dei 

materiali. 

Nell’esecuzione dell’impianto dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni della 

presente relazione, dei disegni di progetto e tutte le leggi, regolamenti e norme in vigore. 

In particolare dovranno essere osservati: 

 

Leggi e decreti 
 

Legge 1 marzo 1968, n. 186: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”; 

Legge 18 ottobre 1977, n. 791: “Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità 

europee (n. 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale 

elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”. 



9 
 

D.L. 16 marzo 1999, n. 79: “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni 

per il mercato interno dell'energia elettrica”; 

D. Lgs. 22 gennaio 2008, n. 37: “Norme per la sicurezza degli impianti”; 

D.P.R. 462/2001: “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di 

installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a 

terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”; 

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

 

Norme 
Criteri di progetto e documentazione 

CEI 0-2: “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti 

elettrici”; 

CEI EN 60445: “Principi base e di sicurezza per l’interfaccia uomo-macchina, 

marcatura ed identificazione dei morsetti degli apparecchi e delle estremità di conduttori 

designati e regole generali per un sistema alfanumerico”; 

Sicurezza elettrica 

CEI 64-8: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”; 

CEI 64-12: “Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso 

residenziale e terziario”; 

CEI 64-14: “Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori”; 

CEI 64-18: “Effetti della corrente elettrica attraverso il corpo umano e degli animali 

domestici Parte 1: Aspetti generali”; 

CEI EN 60529 (70-1): “Gradi di protezione degli involucri (codice IP)”; 

CEI 64-50: “Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la 

predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici. Criteri 

generali”; 

CEI EN 61140: “Protezione contro i contatti elettrici - Aspetti comuni per gli impianti e 

le apparecchiature”. 

 

 

 

Quadri elettrici 
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CEI EN 60439-1 (17-13/1): “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 

bassa tensione (quadri BT) – Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e 

apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)”; 

CEI EN 60439-3 (17-13/3): “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 

bassa tensione (quadri BT) – Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di 

protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha 

accesso al loro uso – Quadri di distribuzione ASD”; 

CEI 23-51: “Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di 

distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare”; 

 

Cavi, cavidotti ed accessori 
 

CEI-UNEL 35024: “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per 

tensioni nominali non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua – 

Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.”; 

CEI 20-21/3-1: “Cavi elettrici - Calcolo della portata di corrente. Parte 3-1: Condizioni 

di servizio -Condizioni operative di riferimento e scelta del tipo di cavo”; 

CEI 20-21/3-2: “Cavi elettrici - Calcolo della portata di corrente. Parte 3-2: Condizioni 

di servizio -Ottimizzazione economica delle sezioni dei cavi”; 

CEI 20-38: “Cavi senza alogeni isolati in gomma, non propaganti l’incendio, per 

tensioni nominali U0/U non superiori a 0,6/1 kV”; 

CEI 20-40: “Guida per l’uso di cavi a bassa tensione”; 

CEI 20-67: “Guida per l’uso dei cavi 0,6/1kV”; 

CEI EN 50085-1: “Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche. Parte 1: 

Prescrizioni generali”; 

CEI EN 50085-2-1: “Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche. Parte 2-

1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete e a soffitto”; 

CEI EN 61537: “Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi - Sistemi di passerelle 

porta cavi a fondo continuo e a traversini”; 

 

Dispositivi di potenza 
 

CEI EN 60898-1 (23-3/1): “Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti 

per impianti domestici e similari – Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente 

alternata”; 

CEI 17-70: “Guida all'applicazione delle norme dei quadri di bassa tensione”; 

CEI EN 62271-201 (17-201): “Apparecchiatura ad alta tensione. Parte 201: 

Apparecchiatura prefabbricata con involucro isolante per tensioni da 1 kV a 52 kV”; 
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Compatibilità elettromagnetica 

CEI 106-12 2006-05 “Guida pratica ai metodi e criteri di riduzione dei campi magnetici 

prodotti dalle cabine elettriche MT/BT” 

CEI 110-26: “Guida alle norme generiche EMC”; 

CEI EN 61000-2-2 (110-10): “Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 2-2: 

Ambiente – Livelli compatibilità per i disturbi condotti in bassa frequenza e la trasmissione dei 

segnali sulle reti pubbliche di alimentazione a bassa tensione”; 

CEI EN 61000-2-12 (210-77): “Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 2-12: 

Ambiente – Livelli di compatibilità per i disturbi condotti in bassa frequenza e la trasmissione di 

segnali sulle reti pubbliche di alimentazione a media tensione”; 

CEI EN 61000-2-4 (110-27): “Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 2-4: 

Ambiente - Livelli di compatibilità per disturbi condotti in bassa frequenza negli impianti 

industriali”; 

CEI EN 61000-3-2 (110-31): “Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 3-2: 

Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16 A 

per fase)”; 

CEI EN 61000-5-7 (210-68): “Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 5-7: 

Guida di installazione e di mitigazione - Grado di protezione prodotto dagli involucri nei 

riguardi dei disturbi elettromagnetici, (Codice EM)”; 

CEI EN 61000-6-4 (210-66): “Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 6-4: 

Norme generiche -Emissione per gli ambienti industriali”; 

Normativa nazionale – Campi elettromagnetici 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/07/2003, “Fissazione dei limiti di 

esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 

popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) 

generati dagli elettrodotti”, G.U. 28 agosto2003, n. 200; 

Legge quadro 22/02/2001, n. 36, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, G.U. 7 marzo 2001, n.55; 

CEI 211-6 2001-01: “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e 

magnetici nell´intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all´esposizione umana”; 

CEI 211-4 1996-12: “Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati 

da linee elettriche”. 

L’elenco normativo riportato non è esaustivo, per cui leggi o norme applicabili, anche 

se non citate, vanno comunque applicate. 

 

Identificazione ai fini delle norme CEI 
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Per la classificazione degli ambienti d’ installazione si è tenuto conto che: 

- vi sono attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011 

relativo alla prevenzione incendi. 

- per il tipo di attività svolta e per i materiali in deposito e in lavorazione, è da escludere 

il pericolo di esplosione. 

- Il condizionamento e il trattamento dell’aria è svolto mediante apparecchiature 

elettriche.  

- Gli impianti saranno installati in locali interni totalmente protetti dalle intemperie nei 

quali non è prevista la presenza di acqua, condensa o sostanze corrosive che possano modificare 

le caratteristiche dei componenti. 

- Non sono altresì previsto lo sviluppo di flora, fauna o rischi di natura meccanica per 

gli impianti (urti, vibrazioni, ecc.). 

 

In base alle informazioni ottenute, i locali in cui verranno svolti gli impianti sono 

definibili come “ambienti ordinari”, soggetti alle prescrizioni della Norma CEI 64-8. 

 

Identificazione ai fini delle norme UNI 
 

Gli impianti di illuminazione dovranno rispondere in generale alle prescrizioni della 

Norma UNI 10380:1994/A11999 ed in particolare alla UNI EN 12464-1:2011 “Luce e 

illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni” 

 

Identificazione ai fini di legge 
 

All'interno degli edifici è svolta un’attività lavorativa subordinata, pertanto soggetta alle 

prescrizioni in materia impiantistica del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Con riferimento agli obblighi di denuncia e verifica degli impianti di terra e di 

protezione contro le scariche atmosferiche, si riporta quanto riportato al paragrafo 4.1 della 

Guida Tecnica redatta dal Dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e Impianti 

dell’INAIL dell’Aprile 2012: “Le verifiche degli impianti di terra degli esercizi telefonici di cui 

al DPR 323/56 sono di competenza del datore di lavoro. Per esercizio telefonico si deve 

intendere l’insieme delle apparecchiature e dei dispositivi destinati alla trasmissione di 

informazioni, segnali e dati a partire dal punto di consegna dell’energia elettrica da parte 

dell’ente distributore. La verifica degli impianti di terra inerenti la gestione amministrativa e 

commerciale delle imprese concessionarie e quella degli impianti di protezione dalle scariche 

atmosferiche rientrano invece negli obblighi scaturenti dal DPR 462/01.” 
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Sorgente di alimentazione elettrica  

 
Cabina di trasformazione propria; 

Tensione Nominale secondaria Vns: 400/230 V; 

Frequenza: 50 Hz; 

Corrente di corto circuito (Iccs):  

 
10kA/6kA per verifica valore da richiedere all’ente distributore; 

Classificazione del sistema: TN-S. 

 

 Sorgente di alimentazione di emergenza 

 
Gruppo elettrogeno e gruppo di continuità (UPS) 

Tensione Nominale Vns: 400/230 V; 

Frequenza: 50 Hz; 

Classificazione del sistema: TN-S. 

 

Sorgente di alimentazione per illuminazione di sicurezza 

 
Sorgente di alimentazione da gruppi autonomi installati a parete atti a garantire un 

illuminamento mantenuto sul piano di lavoro pari o superiore a 5 lux sulle vie di fuga; 

Autonomia minima del sistema: 60 minuti; 

Alimentazione dei servizi di sicurezza con intervento automatico ad interruzione breve: 

0,15÷0,5 secondi; 

Tempo massimo di ricarica della sorgente di alimentazione: 12 ore. 

 

Caduta di tensione negli impianti utilizzatori 

 
La caduta di tensione ammessa fra l'origine dell'impianto d’utente, lato bassa tensione, e 

qualunque apparecchio utilizzatore non deve essere superiore al 4%. 

 

Livello di illuminamento 

 
Gli impianti d’illuminazione normale sono stati dimensionati per ottenere i seguenti 

livelli d’illuminamento medio: 

Locali per impianti tecnologici: 150 lux; 

Aree postazioni di lavoro, uffici e aree print: 500 lux; 
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Corridoi e aree break: 300 lux; 

Gli impianti di illuminazione di sicurezza sono stati dimensionati per ottenere i seguenti 

livelli di illuminamento minimo: 

Luce di sicurezza nelle vie di esodo: 5 lux; 

 

I lavori in dettaglio sono riportati negli elaborati sotto elencati: 

 

IE.01 
Distribuzione quadri elettrici 
principali 

Piano 
interrato 

 

IE.02 
Distribuzione quadri elettrici 
principali 

Piano 
terra 

 

IE.03 
Distribuzione quadri elettrici 
principali 

Piano 
primo 

 

IE.04 
Distribuzione quadri elettrici 
principali 

Piano 
secondo 

 

IE.05 
Distribuzione quadri elettrici 
principali 

Piano 
terzo 

 

IE.06 
Distribuzione quadri elettrici 
principali 

Piano 
quarto 

 

IE.07 
Distribuzione quadri elettrici 
principali 

Piano 
quinto 

 

IE.08 
Distribuzione quadri elettrici 
principali 

Piano 
sesto 

 

IE.09 
Distribuzione montanti 
elettriche principali 

Piano 
terra 

 

IE.10 
Distribuzione montanti 
elettriche principali 

Piano 
primo 

 

IE.11 
Distribuzione montanti 
elettriche principali 

Piano 
secondo 

 

IE.12 
Distribuzione montanti 
elettriche principali 

Piano 
terzo 

 

IE.13 
Distribuzione montanti 
elettriche principali 

Piano 
quarto 

 

IE.14 
Distribuzione montanti 
elettriche principali 

Piano 
quinto 

 

IE.15 
Distribuzione montanti 
elettriche principali 

Piano 
sesto 

 

IE.16 Distribuzione impianto FM 
Piano 
interrato 

 

IE.17 
Distribuzione impianto FM Piano 

terra 
 

IE.18 
Distribuzione impianto FM Piano 

primo 
 

IE.19 
Distribuzione impianto FM Piano 

secondo 
 

IE.20 
Distribuzione impianto FM Piano 

terzo 
 

IE.21 
Distribuzione impianto FM Piano 

quarto 
 

IE.22 Distribuzione impianto FM Piano  
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quinto 

IE.23 
Distribuzione impianto FM Piano 

sesto 
 

IE.24 Distribuzione impianto LUX 
Piano 
interrato 

 

IE.25 
Distribuzione impianto LUX Piano 

terra 
 

IE.26 
Distribuzione impianto LUX Piano 

primo 
 

IE.27 
Distribuzione impianto LUX Piano 

secondo 
 

IE.28 
Distribuzione impianto LUX Piano 

terzo 
 

IE.29 
Distribuzione impianto LUX Piano 

quarto 
 

IE.30 
Distribuzione impianto LUX Piano 

quinto 
 

IE.31 
Distribuzione impianto LUX Piano 

sesto 
 

IE.32 
Distribuzione montanti DATI 
principali 

Piano 
terra 

 

IE.33 
Distribuzione montanti DATI 
principali 

Piano 
primo 

 

IE.34 
Distribuzione montanti DATI 
principali 

Piano 
secondo 

 

IE.35 
Distribuzione montanti DATI 
principali 

Piano 
terzo 

 

IE.36 
Distribuzione montanti DATI 
principali 

Piano 
quarto 

 

IE.37 
Distribuzione montanti DATI 
principali 

Piano 
quinto 

 

IE.38 
Distribuzione montanti DATI 
principali 

Piano 
sesto 

 

IE.39 Distribuzione impianto DATI 
Piano 
interrato 

 

IE.40 
Distribuzione impianto DATI Piano 

terra 
 

IE.41 
Distribuzione impianto DATI Piano 

primo 
 

IE.42 
Distribuzione impianto DATI Piano 

secondo 
 

IE.43 
Distribuzione impianto DATI Piano 

terzo 
 

IE.44 
Distribuzione impianto DATI Piano 

quarto 
 

IE.45 
Distribuzione impianto DATI Piano 

quinto 
 

IE.46 
Distribuzione impianto DATI Piano 

sesto 
 

IE.47 
Distribuzione impianto 
disperdente 

Piano 
interrato 
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Quadri elettrici principali 

 
Dai quadri elettrici si svilupperanno le linee alimentanti le diverse utenze dell’attività in 

oggetto.  Come descritto in precedenza l’architettura d’impianto primaria, relativamente alla 

fornitura di energia, alle alimentazioni privilegiate fino alla distribuzione ai piani resterà 

inalterata tranne che per l’aggiunta al QEG di altri quattro interruttori per nuove o future 

alimentazioni. 

In questo capitolo verranno descritti i quadri elettrici oggetto della fornitura. 

Quadro elettrico generale QGE (ESISTENTE) 

Il QEG, non risulterà oggetto di particolari lavorazione, si procederà al riutilizzo di tutti gli 

interruttori non utilizzati o sottoutilizzati, andando ad alimentare le nuove utenze, verificando il 

corretto coordinamento tra gli interruttori esistenti e le linee di alimentazione. 

 

Quadro elettrico di piano QPx (ESISTENTI) 

I QPx resteranno anch’essi nella struttura attuale, come alimentazione dei quadri elettrici di 

area, gli unici interventi che si realizzeranno riguardano la sostituzione dei due interruttori monofase 

per l’alimentazione dell’illuminazione dei corridoi, per adeguare il potere d’interruzione a quello 

dichiarato del quadro e la taglia alla sezione delle linee esistenti per l’illuminazione dei corridoi, 

normale e di emergenza. 

 

Quadro elettrico generale CDZ (Nuova fornitura) 

 
Il quadro elettrico QGCDZ sarà il quadro elettrico generale alimentante i gruppi frigo 

posti sul solaio di copertura, oggetto dell’appalto. Individueremo quattro linee montanti 

differenti una per ogni gruppo e una per la nuova centrale termica di distribuzione impianto 

radiante. La sua alimentazione sarà tratta direttamente a monte del QEG.  

Il quadro elettrico sarà composto da una carpenteria in struttura metallica, installabile a 

pavimento con accesso dal fronte, e sarà posto nei pressi del quadro elettrico generale 

dell’edificio. 

All’interno dell’armadio saranno alloggiati i necessari dispositivi di protezione delle 

linee elettriche, nella forma di interruttori automatici modulari installati su barra DIN standard; I 

dispositivi di protezione e comando installati a bordo del quadro saranno resi inaccessibili a 

personale non autorizzate ed al tempo stesso protetti contro le manovre intempestive tramite 

porte con pannello trasparente, apribili solamente mediante chiave o attrezzo. 
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All’interno del quadro sarà disposta una morsettiera di distribuzione, alla quale saranno 

collegate tutte le linee alimentanti le utenze, e il collettore principale di terra. 

 

Quadri elettrici di distribuzione ai piano QPx.x (Nuova fornitura) 

 
Dai quadri elettrici generali di ogni piano, sono alimentati una serie di quadri di area, 

tipicamente in numero di sei per piano dai quali si diramano le alimentazioni ai quadretti delle 

stanze. Le alimentazioni risultano distinte per linea luce, linea FM e allo stato di fatto di linee 

CDZ, che saranno eliminate. 

Questi quadri saranno tutti oggetto di lavorazioni, di smontaggio e di nuova cablatura, 

finalizzate alla protezione e selettività degli impianti oggi non totalmente rispettate con 

l’eliminazione di differenziali ridondanti non selettivi e la sostituzione di magnetotermici non 

coordinati, saranno eliminate le alimentazioni dei climatizzatori monosplit, riutilizzando le 

utenze disponibili per le alimentazioni delle centraline di distribuzione degli impianti di 

climatizzazione radiante e per gli umidificatori di area considerando anche la disponibilità di 

una futura alimentazione di continuità proveniente da un UPS di piano. 

 Da questi quadri si sviluppano le nuove linee alimentanti le diverse stanze ufficio e le 

linee specifiche per i rack di rete e utenze comuni, queste ultime resteranno in questa fase quelle 

esistenti. Per ogni quadro di stanza si individuano tre linee montanti differenti: una linea FM, 

una linea luce e una linea disponibile (futuro UPS). 

Per i quadri elettrici QPx.x si utilizzerà la carpenteria in PVC incassata esistente con 

accesso dal fronte. 

All’interno dell’armadio saranno alloggiati i necessari dispositivi di protezione delle 

linee elettriche, nella forma di interruttori automatici modulari installati su barra DIN standard;  

All’interno del quadro saranno disposte morsettiere di distribuzione, alle quali saranno 

collegate tutte le linee alimentanti le utenze, e il collettore locale di terra. 

La maggior parte degli interruttori utilizzati come si evince dagli elaborati di progetto è 

del tipo magnetotermico differenziale di adeguate caratteristiche e con potere d’interruzione pari 

a 4,5/6,0 kA. 

 

Quadri elettrici di stanza (Nuova fornitura) 

 
Dai quadri elettrici QPx.x di area, sono alimentati una serie di quadri di stanza, esistenti, 

che saranno realizzati ex novo per adeguarli al nuovo standard distributivo e per eliminare i 

difetti di protezione e coordinamento esistenti ma soprattutto migliorare la selettività facendo in 

modo che un guasto in un stanza non implichi il sezionamento di un quadro di zona o come 

spesso accedeva dell’intero piano, per cui mantenendo possibilmente lo stesso centralino ad 
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incasso, è prevista una sostituzione parziale di alcuni magnetotermici con magnetotermici 

differenziali come evidenziato nel tipico di progetto, garantendo il primo livello di intervento 

nel locale stesso.   

 

Quadri elettrici impianto pavimento radiante (Nuova fornitura) 

 
Dal quadro elettrico QPx.1 di area, sarà alimentato un quadro per piano completamente 

di nuova realizzazione che concentrerà le alimentazioni dei dispositivi a corredo dell’impianto 

di climatizzazione radiante, centraline di rilancio e distribuzione. 

 

Distribuzione degli impianti d’illuminazione 

 
Generalità 

Gli impianti di illuminazione sono alimentati dai rispettivi quadri elettrici di area e 

localmente dai quadri di stanza e sono distribuiti in controsoffitto nei corridoi. 

Le linee dorsali principali resteranno quelle esistenti distribuite in passerella metallica in 

acciaio zincato esistente.  

A partire dalle cassette di derivazione, fissate a canale o sulle strutture con idonei 

ancoraggi, si distribuiscono linee derivate, posate in tubazioni corrugate in PVC 

autoestinguente, di adeguate dimensioni, che resteranno inalterate. 

All’interno dei locali ufficio l’impianto sarà completamente rifatto con una nuova distribuzione 

sottotraccia. 

I collegamenti saranno realizzati tramite morsetti volanti muniti di vite imperdibile e 

cappuccio isolante. 

La derivazione di più circuiti luce appartenenti allo stesso sistema di energia potrà 

essere realizzata nella stessa cassetta, mentre per sistemi di categorie diverse, dovranno essere 

utilizzate cassette distinte. 

Le cassette dovranno essere contrassegnate all’esterno con targhette adesive indicanti i 

servizi svolti ed i circuiti contenuti all’interno, inoltre all’interno della stessa cassetta dovranno 

essere raggruppati ed identificati i conduttori appartenenti ai diversi circuiti. 

I cavi previsti pe le nuove realizzazioni, dovranno essere del tipo unipolare o 

multipolare FG16R16/FG16OR16, cioè cavi multipolari per energia isolati in gomma 

etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari 

caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione 

(CPR). 
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I conduttori previsti per la posa entro tubazioni di PVC, saranno del tipo unipolare 

FS17, cioè cavi per energia isolati in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di 

reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). 

La sezione dei conduttori da impiegare sarà quella riportata nell’elenco materiali e nei 

disegni e schemi allegati e non sarà pertanto ammesso l'impiego di conduttori con sezioni 

inferiori a quanto prescritto. 

In ogni caso non potranno essere impiegati conduttori con sezione inferiore a 1,5 mmq. 

Impianti di illuminazione 

Gli impianti di illuminazione si distingueranno in: 

Impianto di illuminazione ordinario; 

Impianto di illuminazione di sicurezza. 

Per il dimensionamento dell’impianto d’illuminazione ordinario nei diversi locali ci si è 

attenuti alle disposizioni generali in materia. I parametri considerati nella progettazione degli 

impianti di illuminazione nei vari ambienti sono l’illuminamento medio sui piani di lavoro e la 

qualità cromatica delle sorgenti luminose; con l’obbiettivo di utilizzare apparecchi luminosi a 

basso consumo energetico e con elevato rendimento ottico. Gli apparecchi di illuminazione 

ordinari vengono alimentati dalla linea normale del quadro elettrico di piano rispettivo. 

L’impianto di illuminazione di sicurezza è definito come parte d’illuminazione di 

emergenza destinata ad assicurare che i mezzi di evacuazione possano essere sempre 

efficacemente identificati ed usati con sicurezza. 

Tutte le apparecchiature di illuminazione per l’impianto di sicurezza, devono essere 

equipaggiate con batteria incorporata per garantire un’autonomia minima di un’ora, tali 

apparecchi dovranno garantire sulle vie di esodo un illuminamento minimo di 5lux. Gli 

apparecchi di illuminazione di sicurezza vengono alimentati dalla linea privilegiata del quadro 

elettrico di piano rispettivo. 

 

Distribuzione degli impianti Forza Motrice  

 
Gli impianti di Forza Motrice saranno alimentati dal rispettivo quadro elettrico per ogni 

singolo locale ufficio o stanza di serviz.i 

Le linee dorsali principali si distribuiranno in passerella metallica in acciaio zincato 

esistente, e si distribuiranno generalmente in controsoffitto. 

A partire dalle cassette di derivazione, fissate a canale, si distribuiranno le linee derivate 

ai quadri di locale, posate in tubazioni corrugate in PVC autoestinguente, di adeguate 

dimensioni esistenti e che resteranno inalterate. All’interno dei locali invece come detto in 

precedenza gli impianti saranno di nuova realizzazione ed i collegamenti saranno realizzati 

tramite morsetti volanti muniti di vite imperdibile e cappuccio isolante. 
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Anche in questo caso i cvi di nuova fornitura dovranno rispettare particolari 

caratteristiche di reazione al fuoco ed essere rispondenti al Regolamento Prodotti da 

Costruzione (CPR). 

I conduttori previsti per la posa entro tubazioni di PVC, saranno del tipo unipolare 

FS17, cioè cavi per energia isolati in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di 

reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). 

La sezione dei conduttori da impiegare sarà quella riportata nell’elenco materiali e nei 

disegni e schemi allegati e non sarà pertanto ammesso l'impiego di conduttori con sezioni 

inferiori a quanto prescritto. 

La sezione minima dei conduttori nel caso di impianto di forza motrice, non sarà 

inferiore a 2,5mm². 

La tipologia di prese installate nei locale oggetto del presente progetto sarà la seguente: 

Prese a poli allineati di tipo bipasso 10/16 A; 

Prese tipo multistandard 10/16A, (UNEL e poli allineati); 

Prese tipo CEE 3P + T da 16 A 

Prese tipo CEE 2P + T da 16 A 

 

In particolare ogni singola postazione di lavoro sarà attrezzata con due prese UNEL ed 

una bipasso. 

La tipologia di distribuzione dell’energia nei vari locali è desumibile dalle tavole di 

progetto allegate. 

 

Distribuzione degli impianti Rete Dati 

 
Generalità 

Le caratteristiche della distribuzione degli impianti Rete Dati all’interno dei locali 

saranno in analogia a quelli sopra espressi per gli impianti di Forza Motrice, ad eccezione del 

cavo che resterà quello esistente che sarà localmente avvolto e riutilizzato sostituendo 

localmente esclusivamente le prese dati RJ45. 

Gli impianti in oggetto si limiteranno esclusivamente alla parte terminale nei locali, gli 

armadi rack compresa la parte attiva la rete in fibra ottica saranno oggetto di uno spostamento 

minimo ma necessario. 

A tutti piani tranne che al terzo, dove è presente il centro stella in un locale dedicato, gli 

armadi di rete sono alloggiati in un disimpegno d’ingresso, con evidenti disagi e non conformità 

normatie. 

Per questo devono essere spostati in un locale dedicato adiacente con una serie 

d’interventi che comporteranno: la copertura e la protezione antipolvere, l’abbattimento del 
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muro adiacente e le eventuali opere di rifinitura, la disconnessione delle patch, lo smontaggio 

singolo e progressivo dei patch pannell e degli apparati rete, lo spostamento anch’esso 

progressivo degli armadi che comporterà una rotazione e uno spostamento di circa 50 cm, 

tipicamente a vantaggio della lunghezza cavi, che hanno anche una sufficiente lunghezza di 

scorta, e successivamente il riposizionamento dei patch pannell e dei dispositivi nell’armadio. 

Al termine dello spostamento effettuato, del riordino dei cavi e del rimontaggio dell’armadio si 

dovranno realizzare tutte le patch secondo la nuova etichettatura delle stanze e fornire una serie 

completa di passacavi. Sono comunque previste per questa attività la sostituzione di una quota 

parte di cavo e testine. 

Il sistema esistente prevede un cablaggio a stella, nel cui centro al terzo piano è presente 

un armadio rack che raggruppa tutti i dispositivi di gestione dei segnali (pannelli di 

permutazione, router, switch etc....) per piano e di connessione con la rete dati e telefonica 

esterna (modem ADSL, centralino) interna. 

Dall'armadio di centro stella si sviluppa il collegamento elettrico con le apposite prese 

per la trasmissione dei dati e dei segnali telefonici destinati a PC, stampanti, telefoni etc. 

L'architettura della rete risulta adatta a fornire l’adeguato supporto trasmissivo alle 

comunicazioni all'interno dei locali nel pieno rispetto degli standard del cablaggio strutturato. 

La tipologia di rete è del tipo stellare, garantendo il raggiungimento di tutti gli utenti, comunque 

dislocati all'interno del piano. 

Per questo si è convenuto di non alterare l’impianto esistente e di intervenire in questa 

fase con un riordino degli impianti e segregando gli armadi in locali dedicati. 

Ogni nuova postazione all’interno degli uffici sarà collegata da opportune bretelle 

(Patch Cord escluse dalla fornitura) di lunghezza adeguata al collegamento con le nuove 

postazioni Utente installate. La tipologia di distribuzione dell’impianto rete dati nei vari locali è 

desumibile dalle tavole di progetto allegate. 

 

Distribuzione Impianto di terra 

 
L’Impianto di terra sarà costituito dai seguenti componenti principali: 

 

-L’impianto disperdente è quello già esistente nell’edificio. 

In questa fase è esclusivamente previsto un suo ampliamento per consentire una più semplice 

equipotenzializzazione dell’edificio e delle nuove parti d’impianto. 

-I collettori di terra per la costituzione dei nodi equipotenziali, sono posti nelle 

vicinanze di ogni quadro elettrico. I collettori di terra nuovi saranno realizzati con piastre 

collettrici di terra. I capicorda dei conduttori attestati nelle piastre collettrici saranno del tipo a 

“crimpare”. 
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Alle piastre collettrici saranno collegati i conduttori di terra, i conduttori di protezione 

ed i collegamenti equipotenziali. 

In questa si prevede una verifica ed un ottimizzazione dei collegamenti e una campagna 

di misure che ne garantisca l’effettiva funzionalità ed efficacia.  

Sono ovviamente previsti la verifica e l’eventuale realizzazione per le nuove parti 

d’impianto dei: 

-Collegamento equipotenziale principale (EQP) alle tubazioni dell’acqua se metalliche, 

da realizzare con cavo unipolare in rame di sezione adeguata, con posa in tubazione corrugata in 

PVC; 

-Collegamento equipotenziale supplementare (EQS) alle masse metalliche presenti 

nella struttura (struttura pavimento galleggiante, infissi, apparecchi, piani di lavoro   ecc.), che 

possono caricarsi di elettricità statica; 

 

Tutte le attività svolte dovranno in ogni caso garantire ovviamente per le nuove parti ma anche 

per tutte quelle esistenti la: 

 

Protezione contro i contatti indiretti 

La protezione contro contatti indiretti è stata prevista mediante coordinamento delle 

protezioni e impianto di terra in modo da garantire la prescrizione normativa 64-8 per sistemi di 

distribuzione TT.  

 
Pertanto il conduttore di protezione deve essere distribuito separatamente dal conduttore 

di neutro, e verificare che risulti: 

� tutte le masse protette contro i contatti indiretti dallo stesso dispositivo di protezione 

devono essere collegate allo stesso impianto di terra 

� le masse estranee e i sistemi di tubazioni metalliche accessibili devono essere collegate 

all’impianto di terra 

� tutte le prese a spina devono essere dotate del contatto di terra che dovrà essere 

collegato al conduttore di protezione 

� deve essere realizzato il coordinamento dei dispositivi di protezione con l’impianto di 

terra in modo da soddisfare la relazione: 

Ra x Ia ≤ 50 

dove: 

Ra  è la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse, in ohm. 

Ia  è la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione, in ampere. 
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50 è il valore massimo in volt della tensione di contatto ammesso negli ambienti ordinari. 

 

 

Protezione contro i contatti diretti 

 
La protezione contro i contatti diretti è stata prevista installando le apparecchiature entro 

involucri aventi grado di protezione maggiore o uguale IP20 in funzione della destinazione dei 

locali. 

 

Criteri di dimensionamento 

 La portata di ogni cavo e’ inferiore alla corrente alla corrente d’impiego e la caduta massima 

di tensione non supera il 2% della tensione a vuoto per le linee che alimentano apparecchi di 

illuminazione e il 2,5% della tensione a vuoto negli altri casi. 

 Per la protezione delle linee si sono scelti interruttori con una corrente nominale superiore a 

quella di impiego, ciò’ garantisce una maggiore continuità’ di servizio. 

 

Impianto di illuminazione 

 
 I principali documenti normativi a cui far riferimento per il progetto dell’impianto di 

illuminazione sono le norme UNI 10380 “illuminazione d’interni con luce artificiale” in cui 

vengono prescritte le esigenze qualitative e quantitative dell’illuminazione per gli ambienti e, la 

norma CEI 34-21 “apparecchi di illuminazione”.  Il progetto illuminotecnico è stato realizzato 

da una primaria azienda fornitrice di apparecchiature illuminotecniche. 

 

Illuminazione di sicurezza 

 L’obbligatorietà dell’illuminazione di emergenza nei luoghi di lavoro è sancita da tutte le 

norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 

lavoro, secondo cui le vie d’uscita e di emergenza che richiedono un’illuminazione devono 

essere dotate di un’illuminazione di sicurezza in caso di guasto dell’impianto elettrico.     Inoltre 

i luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti in caso di guasto 

dell’illuminazione artificiale, devono disporre di un’illuminazione di sicurezza di sufficiente 

intensità. 

Al fine di ottemperare alle normative antincendio e a quelle relative alla sicurezza in ambiente 

di lavoro, è stata prevista l’integrazione in particolare nelle vie di esodo, di plafoniere con 

dispositivo autonomo, in grado di garantire autonomia di funzionamento per un agevole 

deflusso di persone in caso di black-out ed eventuale conseguente situazione di pericolo, anche 

considerndo che l’intera illuminaione è sotto gruppo elettrogeno. 
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 Secondo vari Decreti: D.M. 9/4/94; D.P.R. 30/6/95 n.418; D.M. 19/8/96 e’ da considerarsi 

un’illuminazione di sicurezza lungo le vie di uscita quella che assicura un’illuminazione non 

inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio. 

 In genere e’ richiesto che il tempo di alimentazione delle lampade di illuminazione di 

sicurezza sia minore di 0,5 secondi, e che l’autonomia di tale alimentazione sia superiore ad 

un’ora. 

 
Scelta  e dimensionamento delle linee di distribuzione 

 
Un impianto è essenzialmente costituito dalle linee che collegano il punto di consegna 

dell’energia elettrica con gli apparecchi utilizzatori, permettendone il funzionamento. Tutte le 

altre componenti dell’impianto assolvono il compito di assicurare alle linee la possibilità di 

svolgere la loro funzione con sicurezza e con continuità. Nel seguito vengono esposti i criteri 

più comuni per stabilire il numero e il tipo più idonei di linee di alimentazione; inoltre vengono 

esposte le Norme che ne regolano le modalità di posa, le protezioni e il dimensionamento. 

 

Criterio di scelta del numero delle linee 
 

Tutte le linee devono essere protette da appositi dispositivi situati nei quadri di 

distribuzione; se una linea alimenta più carichi è evidente che in caso di disattivazione per 

intervento del dispositivo di protezione o per manutenzione, aggiunte o modifiche, tutti i carichi 

vengono messi fuori servizio; pertanto il criterio fondamentale di scelta del numero di linee che 

assicura la massima continuità del servizio è quello di alimentare ciascun carico con una propria 

linea. Con questa soluzione viene assicurata anche la massima sicurezza, per la possibilità di 

adottare le protezioni più idonee per ciascun tipo di carico ed evitare interferenze tra i carichi. 

Nella pratica è opportuno avvicinarsi il più possibile a questa soluzione teorica, 

compatibilmente con esigenze di spazio e di oneri economici. 

Normalmente vengono alimentate con proprie linee le seguenti utenze: 

- uffici; 

- centrale termica e di condizionamento; 

- ascensori; 

- servizi di sicurezza. 

Per gli impianti relativi agli uffici si è alimentati attraverso circuiti protetti e 

singolarmente sezionabili, facenti capo  direttamente al quadro elettrico di stanza, almeno i 

seguenti utilizzatori: 

- Illuminazione di base; 

- Presa a spina da 10 A e da 16 A; 

- Apparecchi utilizzatori con alimentazione diretta. 
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Scelta del conduttore in funzione della portata 
 

Per dimensionare il conduttore in funzione della sua portata occorrerà scegliere la sua 

sezione in modo tale che la portata Iz che ne deriva, cioè il valore efficace della massima 

corrente che vi può fluire in regime permanente, sia non inferiore al valore di Ib. 

Il calcolo di Iz è basato su considerazioni esclusivamente termiche ed è legato al fatto 

che tanto è maggiore la temperatura dell’isolante, tanto è minore la durata della vita dello stesso. 

Per l’isolante PVC le norme CEI stabiliscono una temperatura, in regime termico, 

ammissibile di 70°C, a cui corrisponde una durata di circa 20 anni. 

La portata Iz di un cavo è la corrente, genericamente costante, che fa raggiungere 

all’isolante la massima temperatura ammissibile. La temperatura dell’isolante per un cavo che 

abbia raggiunto il regime termico dipende, in modo approssimato, di seguenti fattori: il tipo di 

conduttore, la corrente che attraversa il cavo, il tipo di posa del cavo, la temperatura ambiente e 

la presenza di altri conduttori nelle vicinanze. Il calcolo della portata dei cavi in regime 

permanente può essere fatta con le tabelle indicate nelle norme CEI UNEL 35024/1 e CEI 

UNEL 35024/2. 

 

Scelta del conduttore in funzione della caduta di tensione 
 

Per un corretto impiego degli utilizzatori e’ necessario che essi funzionino al valore di 

tensione nominale per la quale sono previsti. Per tale motivo si deve verificare che la caduta di 

tensione lungo la linea non assuma valori troppo elevati.  

Le norme CEI stabiliscono per ciascun apparecchio utilizzatore la massima caduta di 

tensione ammessa pari al 4% (un importante eccezione e’ la caduta di tensione ammessa nel 

caso di lampade fluorescenti pari al 3%). 

La caduta di tensione di una linea può essere trovata mediante appositi diagrammi 

oppure in modo analitico attraverso le formule riportate. 

Per un generico conduttore possiamo scrivere: 

(1)   ∆V f = Ib [r cosΦc + x senΦc] l + l2(r2 + x2) 
   2Vf 

dove: 
 
∆V f = caduta di tensione del conduttore 
V f = tensione di fase 
Ib = corrente di impiego della linea 
l = lunghezza della conduttura 
r = resistenza specifica del conduttore 
Φc = angolo di sfasamento fra Ib e Vf  
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Nei sistemi trifase equilibrati il valore della caduta di tensione, rispetto al valore della 

tensione concatenata, si ottiene moltiplicando la (1) per √3 

 
(1.2)  ∆VTRF = √3 ∆V f  

 

Nei sistemi monofase la caduta di tensione totale si ottiene sommando la caduta di 

tensione nella fase con quella nel neutro. Poiché per questi sistemi i conduttori di fase e di 

neutro devono avere la stessa sezione e’ sufficiente moltiplicare per 2 il valore fornito dalla (1): 

(1.3)   ∆Vmon = 2∆V f 

I valori di r e di x sono tabellati. 

 

 

Sezioni minime dei conduttori 
 

Le sezioni minime dei conduttori di fase e del neutro, Norme CEI, sono riportate nella 

tabella che segue: 

 

 

Sezioni dei conduttori di fase e di neutro 
 

C

ir

c

u

it

o 

Sezione 

Fase Sf 

Sezione Neutro, Sn 

b

if

a

s

e 

Sf≥1,5 

mm2 

Sn = Sf 

tr

if

a

s

e 

Sf≥1,5 

mm2 

Sn = Sf, se Sf<16 mm2 

Sn≥16 mm2, se Sf≥16 mm2 
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Dimensionamento delle blindosbarre 
 
 

In questo caso la normativa non e’ cosi’ esauriente come nel caso delle linee in cavo. 
I condotti sbarre sono regolamentati dalle Norme CEI 17-13/1 e 17-13/2 ossia delle Norme 

relative ai quadri e sono classificate come apparecchiature di serie AS. 

Per scegliere un condotto sbarra e’ necessario valutare i due seguenti parametri: 

� Il valore della corrente che il medesimo deve erogare 

� Il valore della corrente presunta di cortocircuito nel punto di installazione, che il condotto sbarra 

deve poter sopportare. 

Per posa dei condotti sbarra e’ necessario seguire scrupolosamente le indicazioni delle case 

costruttrici, in quanto i collaudi prescritti dalle Norme sono riferiti a precise condizioni di 

installazione: se queste dovessero essere modificate non potrebbe più essere garantita la 

conformità’ dei condotti sbarre alle relative Norme. 

 

 

Requisiti e posa dei cavi 
 

Prescrizioni generali per la posa dei cavi 

� La posa dei cavi deve avvenire in modo da non dare luogo a sforzi di trazione permanenti, a 

meno che si usino tipi di cavi in grado di sopportare tale sforzo (autoportanti) 

� Durante le operazioni di posa, gli sforzi di trazione non devono essere applicati al rivestimento, 

bensì ai conduttori, per i quali non devono essere superate sollecitazioni superiori a 60N per 

mm2, se di rame e 50N per mm2 se di alluminio. Durante le operazioni di tiro il cavo non deve 

ruotare sul proprio asse. 

� La temperatura di posa non deve essere inferiore ai seguenti valori: 

• Cavi in carta impregnata 3 0C 

• Cavi in PVC 0 0C 

• Cavi in materiali elastomerici –25 0C 

� Il raggio di curvatura dei cavi non deve essere inferiore ai seguenti valori 

• Cavi con guaina in alluminio 30D 

• Cavi con armatura (piombo, rame, ecc.) 16D 

• Cavi senza alcun rivestimento metallico, cavi armati con isolamento elastomerico, cavi con 

isolamento minerale e guaina di rame 12D 

dove D e’ il diametro esterno del cavo 

 

Prescrizioni particolari per la posa dei cavi 
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� I tubi o condotti portacavi devono avere un diametro superiore a 1,4 volte il diametro del cavo o 

del fascio di cavi. Se i tubi sono metallici, i cavi di tutte le fasi del medesimo circuito devono 

essere infilati nello stesso tubo. I tubi incassati nei muri o sotto intonaco devono avere percorsi 

paralleli od ortogonali agli spigoli della muratura. Il raggio di curvatura dei tubi deve rispettare 

il valore previsto per i cavi. 

� I cavi in cunicoli devono essere provvisti di guaina protettiva. I cunicoli devono avere curvature 

compatibili con quella prevista per i cavi e dimensioni in grado di permettere l’ispezione e la 

sostituzione dei cavi 

� I canali portacavi devono avere una sezione utile sufficiente per permettere un’agevole 

installazione e rimozione dei cavi. Inoltre devono soddisfare le prescrizioni valide per i tubi 

� I cavi a parete o a soffitto, su passerelle o su supporti distanziati devono essere provvisti di 

guaina protettiva 

� Nelle installazioni fisse, qualora sussistano rischi di danneggiamento dovuti a sollecitazioni 

meccaniche (fino ad un’altezza di 2,5 m), i cavi devono essere protetti opportunamente 

� I cavi interrarti devono essere muniti di guaina protettiva e di una protezione meccanica 

supplementare adatta a sopportare le prevedibili sollecitazioni meccaniche esterne. 

 

Requisiti particolari 
 

� Propagazione del fuoco lungo i cavi: i cavi in aria installati singolarmente, cioè distanziati tra 

loro di almeno 250 mm, devono rispondere alla prova di non propagazione della fiamma 

prevista dalla Norma CEI 20-35: quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso in cui sia da 

contenere il pericolo di propagazione di un eventuale incendio, devono essere conformi alla 

Norma CEI 20-22 

� Provvedimenti contro il fumo: nel caso di installazione di notevoli quantità’ di cavi in ambienti 

chiusi, frequentati dal pubblico e di difficile e lenta evacuazione, devono essere adottati sistemi 

di posa atti ad impedire il dilagare del fumo negli ambienti stessi o, in alternativa, cavia a bassa 

emissione di fumo come previsto dalle Norme CEI 20-37 e 20-38. 

 

 

Caratteristiche delle condutture 
 

Le condutture di alimentazione sono state previste del tipo a non propagazione 

dell’incendio:  

I cavi previsti pe le nuove realizzazioni, dovranno essere del tipo unipolare o 

multipolare FG16R16/FG16OR16, cioè cavi multipolari per energia isolati in gomma 

etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari 
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caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione 

(CPR). 

I conduttori previsti per la posa entro tubazioni di PVC, saranno del tipo unipolare 

FS17, cioè cavi per energia isolati in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di 

reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). 

I cavi devono presentare colorazione specifica in funzione dell’impiego:  

� conduttore di protezione → Giallo-Verde 

� conduttore di terra → Giallo-Verde 

� conduttore equipotenziale → Giallo-Verde 

� conduttore di neutro → Blu Chiaro 

� conduttore di fase (consigliati) → Nero, Marrone, Grigio, Bianco. 

 

 

 

Impianto di messa a terra di protezione 

 
L’impianto di messa a terra deve essere realizzato in modo tale che il valore della 

resistenza di terra sia coordinato con i dispositivi di protezione presenti nel circuito. Inoltre 

devono essere adottati tutti i provvedimenti al fine di garantire una elevata affidabilità ed 

efficienza nel tempo, soprattutto per quanto riguarda la stabilità del valore di resistenza di terra.  

Componenti dell’impianto di terra: 

� dispersore → picchetti ed eventualmente anello di terra; I picchetti devono avere una 

lunghezza ≥ 2 m, l’eventuale anello dispersore deve essere interrato ad una profondità ≥ 0.5 m; 

le giunzioni tra i vari elementi del dispersore con il conduttore di terra devono essere eseguite 

con robusti morsetti o manicotti che assicurano un perfetto contatto, le giunzioni devono essere 

protette contro le corrosioni. I morsetti ed i bulloni possono essere di acciaio zincato a caldo, 

rame indurito o acciaio inox. 

� conduttore di terra → la sezione dei conduttori di terra deve essere calcolata e 

comunque non inferiore a quella dei conduttori di protezione nel caso in cui questo sia protetto 

meccanicamente dalla corrosione; il conduttore di terra deve essere provvisto di dispositivo di 

apertura in posizione accessibile, manovrabile solo con attrezzo, da utilizzarsi in caso di misure 

elettriche. 

� nodo principale di terra → il nodo principale di terra o collettore deve essere costituito 

da una barra, alla quale devono essere collegati il conduttore di terra, i conduttori di protezione, 
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i conduttori equipotenziali principali ed gli eventuali conduttori di terra funzionali; la sezione 

minima dei conduttori di protezione è riportata negli schemi elettrici unifilari allegati. 

� conduttori equipotenziali principali → devono avere sezione ≥ a metà di quella del 

conduttore di protezione principale, con un minimo di 6 mm2, (se il conduttore è in rame la 

sezione massima può essere 25 mm2). 

� conduttori equipotenziali supplementari  

− connessione di due masse (parti conduttrici facenti parte dell’impianto elettrico): la sezione ≥ a 

quella del conduttore di protezione di sezione minore 

− connessione di massa a massa estranea (parte conduttrice non facente parte dell’impianto 

elettrico): la sezione  ≥ a metà della sezione del conduttore della massa 

− connessione di due masse estranee: la sezione ≥ 2.5 mm2 con protezione meccanica, 4 mm2 

senza protezione meccanica 

− connessione di massa estranea all’impianto di terra o al conduttore di protezione: la sezione ≥ 

2.5 mm2 con protezione meccanica, 4 mm2 senza protezione meccanica. 

 

Corrente C.C. e verifica termica 

 
Le Norme CEI 64-8 richiedono d’obbligo che per assicurare un’adeguata protezione 

contro i sovraccarichi, debba essere sempre soddisfatta a relazione: 

Ib ≤ In ≤ Iz 

If ≤  1,45Iz 

dove: 

Ib = corrente di impiego 

In = corrente nominale di protezione 

Iz = portata del cavo espressa in ampere alla temp. di progetto 

If = corrente convenzionale di funzionamento del dispositivo di protezione 

 

In relazione alle protezione contro i corto circuiti le Norme CEI 64-8, obbligano al 

rispetto delle seguenti condizioni: 

 

 La corrente di corto circuito minima, quella che si presenta all’estremità di una linea, deve essere 

maggiore di Ia (protezione solo con inter. magnetico); questa condizione è certamente verificata 

in quanto nell’impianto elettrico oggetto della presenza non si è fatto uso di interruttori 

automatici con sganciatori solo magnetici. 
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2. La corrente di corto circuito che si produce per un guasto di linea, all’inizio della conduttura, 

deve essere inferiore ad Ib. 

 

Inoltre affinché il tempo di intervento dei dispositivi di protezione, che comunque non 

deve superare i 5 sec., non porti la temperatura dei cavi al di sopra dei limiti ammessi, deve 

essere sempre verificata la seguente relazione dettata dalle Norme CEI 64-8: 

I
2

t ≤ K
2

S
2 

dove: 

I
2
t  = è l‘integrale di Joule per la durata del c.c. (in  A2s) 

K   = è una costante che per i cavi in PVC risulta pari a  115 

S = è la sezione del conduttore espressa in mm2  

 

In pratica l’energia passante del dispositivo magnetotermico deve risultare sempre 

inferiore o al limite uguale alla massima energia sopportabile dal cavo.  

 

In conclusione dall’analisi degli schemi unifilari allegati si desume che per ciascun 

circuito dell’impianto le condizioni sopraddette sono verificate e quindi l’idoneità delle relative 

protezioni previste. 

 

 

Napoli, Novembre 2018                                                                      Il Tecnico 

 

 

 

 



Quadro Linea

Fasi 

della 

linea

Potere 

Icc

(kA)

 Potenza 

totale 

Corrente 

di impiego 

Ib (A)

Cos ø

Sez. di 

fase 

(mm²)

Sez. di 

neutro 

(mm²)

Sez. di 

PE 

(mm²)

Lun. 

linea a 

valle 

(m)

c.d.t. effett. 

tratto/

impianto 

(%)

Icc F-N

Min fine 

linea 

(kA)

Corr.te 

nom. 

In (A)

Icc F-PE 

Min fine

 linea 

(kA)

QEG
INT.

GENERALE
L1L2L3N 50 1073 kW 1036,722 0,9 22,56271 1250 16,84596

QEG
QUADRO PIANO 

INTERRATO QGPI
L1L2L3N 36 75kW 127,75 0,9 185 120 120 40 0,35 / 0,83 9,544985 200 8,178824

QEG
QUADRO PIANO 

TERRA QGP0
L1L2L3N 36 108kW 173,41 0,9 185 120 120 48 0,55 / 1,02 9,152192 250 7,906123

QEG
QUADRO PIANO 

PRIMO QGP1
L1L2L3N 36 108kW 173,41 0,9 185 120 120 57 0,65 / 1,12 8,210839 250 7,186745

QEG
QUADRO PIANO 

SECONDO QGP2
L1L2L3N 36 108kW 173,41 0,9 185 120 120 66 0,81 / 1,29 6,53289 250 5,843991

QEG
QUADRO PIANO 

TERZO QGP3
L1L2L3N 36 108kW 173,41 0,9 185 120 120 72 0,82 / 1,29 7,004124 250 6,238579

QEG
QUADRO PIANO 

QUARTO QGP4
L1L2L3N 36 108 kW 173,41 0,9 185 120 120 81 0,92 / 1,39 6,43472 250 5,780278

QEG
QUADRO PIANO 

QUINTO QGP5
L1L2L3N 36 108 kW 173,41 0,9 185 120 120 89 1,01 / 1,48 6,000334 250 5,425678

QEG
QUADRO PIANO 

SESTO QGP6
L1L2L3N 36 24 kW 38,54 0,9 50 25 25 100 0,79 / 1,26 1,612009 125 1,567883

QEG ASCENSORE A L1L2L3N 25 10 kW 16,06 0,9 6 6 6 65 1,58 / 2,05 0,46673 32 0,4647203

QEG ASCENSORE B L1L2L3N 25 10 kW 16,06 0,9 6 6 6 45 1,09 / 1,56 0,6688247 32 0,6646839

QEG ASCENSORE C1 L1L2L3N 25 10 kW 16,06 0,9 6 6 6 35 0,85 / 1,32 0,8535873 32 0,8468227

QEG ASCENSORE C2 L1L2L3N 25 10,000 kW 16,06 0,9 6 6 6 40 0,97 / 1,44 0,7499997 32 0,7447859

QEG ASCENSORE D L1L2L3N 25 10,000 kW 16,06 0,9 6 6 6 45 1,09 / 1,56 0,6688247 32 0,6646839

QEG RISERVA L1L2L3N 36 160

QEG
LOCALE 

SORVEGLIANZA
L1L2L3N 36 30,000 kW 48,17 0,9 50 25 25 120 1,19 / 1,66 1,353959 125 1,322739

QEG GENERALE U.R.P. L1L2L3N 36 30,000 kW 48,17 0,9 50 25 25 75 0,74 / 1,21 2,115561 125 2,040014

QEG BAR L1L2L3N 36 30,000 kW 48,17 0,9 50 25 25 120 1,19 / 1,66 1,353959 125 1,322739

QEG TELECOM L1L2L3N 25 3,000 kW 4,82 0,9 4 4 4 40 0,43 / 0,91 0,5014607 25 0,4991447

QEG
INGRESSO 

PRINCIPALE
L1L2L3N 36 30,000 kW 48,17 0,9 50 25 25 120 1,19 / 1,66 1,353959 125 1,322739

QEG
CENTRALE 

TERMICA
L1L2L3N 36 30,000 kW 48,17 0,9 50 25 25 50 0,50 / 0,97 3,07345 125 2,915958
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Quadro Linea
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QEG
POMPE 

ANTINCENDIO
L1L2L3N 36 30,000 kW 48,17 0,9 50 25 25 50 0,50 / 0,97 3,07345 125 2,915958

QEG NEGOZIO L1L2L3N 25 3,000 kW 4,82 0,9 6 6 6 90 0,65 / 1,12 0,3387617 32 0,3377053

QEG
SALA NUOVA 1 

PIANO TERRA
L1L2L3N 36 30,000 kW 48,17 0,9 50 25 25 110 1,09 / 1,56 1,471776 125 1,434935

QEG
SALA NUOVA 2 

PIANO TERRA
L1L2L3N 36 30,000 kW 48,17 0,9 50 25 25 110 1,09 / 1,56 1,471776 125 1,434935

QEG
ASCENSORI

AGGIUNTI
L1L2L3N 36 30,000 kW 48,17 0,9 50 25 25 45 0,45 / 0,92 3,378523 125 3,189006

QGPI
INT.

GENERALE
L1L2L3N 36 75,000 kW 127,75 0,9 9,465268 400 8,147798

QGPI
AL QUADRO 

QPI.1
L1L2L3N 10 12,000 kW 24,15 0,9 50 25 25 40 0,21 / 1,04 2,876249 100 2,74837

QGPI
AL QUADRO 

QPI.2
L1L2L3N 10 12,000 kW 19,27 0,9 50 25 25 20 0,09 / 0,92 4,449095 100 4,149809

QGPI
AL QUADRO 

QPI.3
L1L2L3N 10 12,000 kW 19,27 0,9 50 25 25 20 0,09 / 0,92 4,449095 100 4,149809

QGPI
AL QUADRO 

QPI.4
L1L2L3N 10 12,000 kW 19,27 0,9 50 25 25 30 0,13 / 0,96 3,497966 100 3,310285

QGPI
AL QUADRO 

QPI.5
L1L2L3N 10 12,000 kW 19,27 0,9 50 25 25 35 0,15 / 0,98 3,157387 100 3,003799

QGPI
AL QUADRO 

QPI.6
L1L2L3N 10 12,000 kW 19,27 0,9 50 25 25 60 0,25 / 1,08 2,117597 100 2,047756

QGPI ILLUMINAZIONE L1N 10 1,500 kW 7,25 0,9 4 4 4 50 1,66 / 2,49 0,3885243 16 0,3895987

QGPI ILLUMINAZIONE L2N 10 1,500 kW 7,25 0,9 4 4 4 50 1,66 / 2,49 0,3885243 16 0,3895987

QPI.1 INT. GENERALE L1L2L3N 10 12,000 kW 24,15 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,05 2,831458 80 2,727767

QPI.1 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QPI.1 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QPI.1 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QPI.1 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673
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QPI.1 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QPI.1 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QPI.1 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QPI.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QPI.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QPI.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QPI.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QUADRO STANZA 18 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 18 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 18 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 18 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 18 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 19 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 19 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 19 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 19 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 19 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 20 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 20 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 20 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 20 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 20 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 21 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 21 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 21 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 21 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 21 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 22 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 22 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672
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QUADRO STANZA 22 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 22 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 22 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 23 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 23 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 23 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 23 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 23 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QPI.2 INT. GENERALE L1L2L3N 10 12,000 kW 24,15 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,05 2,831458 80 2,727767

QPI.2 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QPI.2 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QPI.2 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QPI.2 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QPI.2 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QPI.2 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QPI.2 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QPI.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QPI.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QPI.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QPI.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QUADRO STANZA 15 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 15 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 15 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 15 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 15 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 16 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 16 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 16 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 16 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 16 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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QUADRO STANZA 17 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 17 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 17 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 17 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 17 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA ENEL LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA ENEL INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA ENEL FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA ENEL FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA ENEL RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QPI.3 INT. GENERALE L1L2L3N 10 12,000 kW 24,15 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,05 2,831458 80 2,727767

QPI.3 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QPI.3 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QPI.3 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QPI.3 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QPI.3 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QPI.3 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QPI.3 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QPI.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QPI.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QPI.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QPI.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QUADRO STANZA 8 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 8 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 8 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 8 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 8 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 9 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 9 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

5



Quadro Linea

Fasi 

della 

linea

Potere 

Icc

(kA)

 Potenza 

totale 

Corrente 

di impiego 

Ib (A)

Cos ø

Sez. di 

fase 

(mm²)

Sez. di 

neutro 

(mm²)

Sez. di 

PE 

(mm²)

Lun. 

linea a 

valle 

(m)

c.d.t. effett. 

tratto/

impianto 

(%)

Icc F-N

Min fine 

linea 

(kA)

Corr.te 

nom. 

In (A)

Icc F-PE 

Min fine

 linea 

(kA)

QUADRO STANZA 9 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 9 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 9 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 10 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 10 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 10 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 10 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 10 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 11 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 11 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 11 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 11 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 11 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 12 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 12 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 12 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 12 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 12 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 13 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 13 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 13 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 13 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 13 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 14 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 14 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 14 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 14 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 14 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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Quadro Linea

Fasi 
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linea

Potere 
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In (A)

Icc F-PE 

Min fine

 linea 

(kA)

QPI.4 INT. GENERALE L1L2L3N 10 12,000 kW 24,15 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,05 2,831458 80 2,727767

QPI.4 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QPI.4 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QPI.4 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QPI.4 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QPI.4 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QPI.4 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QPI.4 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QPI.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QPI.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QPI.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QPI.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QUADRO STANZA 3 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 3 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 3 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 3 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 3 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 4 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 4 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 4 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 4 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 4 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 5 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 5 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 5 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 5 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 5 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 6 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 6 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

7



Quadro Linea

Fasi 

della 

linea

Potere 

Icc

(kA)
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nom. 

In (A)

Icc F-PE 

Min fine

 linea 

(kA)

QUADRO STANZA 6 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 6 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 6 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 7 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 7 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 7 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 7 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 7 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QPI.5 INT. GENERALE L1L2L3N 10 12,000 kW 24,15 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,05 2,831458 80 2,727767

QPI.5 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QPI.5 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QPI.5 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QPI.5 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QPI.5 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QPI.5 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QPI.5 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QPI.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QPI.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QPI.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QPI.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QUADRO STANZA 1 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 1 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 1 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 1 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 1 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 2 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 2 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 2 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 2 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 2 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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Quadro Linea

Fasi 

della 

linea

Potere 
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Icc F-PE 

Min fine

 linea 

(kA)

QUADRO STANZA 30 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 30 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 30 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 30 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 30 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 32 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 32 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 32 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 32 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 32 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QPI.6 INT. GENERALE L1L2L3N 10 12,000 kW 24,15 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,05 2,831458 80 2,727767

QPI.6 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QPI.6 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QPI.6 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QPI.6 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QPI.6 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QPI.6 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QPI.6 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QPI.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QPI.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QPI.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QPI.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QUADRO STANZA 24 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 24 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 24 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 24 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 24 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 25 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 25 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672
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Quadro Linea

Fasi 

della 

linea

Potere 
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Icc F-PE 

Min fine

 linea 

(kA)

QUADRO STANZA 25 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 25 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 25 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 26 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 26 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 26 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 26 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 26 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 27 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 27 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 27 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 27 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 27 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 28 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 28 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 28 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 28 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 28 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 29 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 29 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 29 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 29 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 29 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 31 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 31 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 31 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 31 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 31 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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Quadro Linea
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linea
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Icc F-PE 

Min fine

 linea 

(kA)

QGP0
INT.

GENERALE
L1L2L3N 36 75,000 kW 127,75 0,9 9,465268 400 8,147798

QGP0
AL QUADRO 

QP0.1
L1L2L3N 10 12,000 kW 24,15 0,9 50 25 25 40 0,21 / 1,04 2,876249 100 2,74837

QGP0
AL QUADRO 

QP0.2
L1L2L3N 10 12,000 kW 19,27 0,9 50 25 25 20 0,09 / 0,92 4,449095 100 4,149809

QGP0
AL QUADRO 

QP0.3
L1L2L3N 10 12,000 kW 19,27 0,9 50 25 25 20 0,09 / 0,92 4,449095 100 4,149809

QGP0
AL QUADRO 

QP0.4
L1L2L3N 10 12,000 kW 19,27 0,9 50 25 25 30 0,13 / 0,96 3,497966 100 3,310285

QGP0
AL QUADRO 

QP0.5
L1L2L3N 10 12,000 kW 19,27 0,9 50 25 25 35 0,15 / 0,98 3,157387 100 3,003799

QGP0
AL QUADRO 

QP0.6
L1L2L3N 10 12,000 kW 19,27 0,9 50 25 25 60 0,25 / 1,08 2,117597 100 2,047756

QGP0 ILLUMINAZIONE L1N 10 1,500 kW 7,25 0,9 4 4 4 50 1,66 / 2,49 0,3885243 16 0,3895987

QGP0 ILLUMINAZIONE L2N 10 1,500 kW 7,25 0,9 4 4 4 50 1,66 / 2,49 0,3885243 16 0,3895987

QP0.1 INT. GENERALE L1L2L3N 10 12,000 kW 24,15 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,05 2,831458 80 2,727767

QP0.1 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP0.1 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP0.1 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP0.1 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP0.1 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP0.1 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP0.1 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP0.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP0.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP0.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP0.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673
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Quadro Linea

Fasi 

della 

linea

Potere 

Icc

(kA)

 Potenza 

totale 

Corrente 

di impiego 

Ib (A)

Cos ø

Sez. di 

fase 

(mm²)

Sez. di 

neutro 

(mm²)

Sez. di 

PE 

(mm²)

Lun. 

linea a 

valle 

(m)

c.d.t. effett. 

tratto/

impianto 

(%)

Icc F-N

Min fine 

linea 

(kA)

Corr.te 

nom. 

In (A)

Icc F-PE 

Min fine

 linea 

(kA)

QUADRO STANZA 44 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 44 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 44 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 44 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 44 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 23 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 23 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 23 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 23 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 23 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 24 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 24 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 24 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 24 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 24 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 25 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 25 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 25 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 25 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 25 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 26 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 26 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 26 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 26 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 26 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP0.2 INT. GENERALE L1L2L3N 10 12,000 kW 24,15 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,05 2,831458 80 2,727767

QP0.2 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP0.2 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247
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Quadro Linea

Fasi 

della 

linea

Potere 

Icc

(kA)

 Potenza 

totale 

Corrente 

di impiego 

Ib (A)
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In (A)

Icc F-PE 

Min fine

 linea 

(kA)

QP0.2 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP0.2 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP0.2 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP0.2 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP0.2 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP0.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP0.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP0.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP0.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QUADRO STANZA 42 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 42 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 42 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 42 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 42 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 43 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 43 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 43 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 43 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 43 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 18 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 18 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 18 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 18 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 18 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 19 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 19 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 19 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 19 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 19 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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Quadro Linea

Fasi 

della 

linea

Potere 

Icc

(kA)

 Potenza 

totale 

Corrente 

di impiego 

Ib (A)

Cos ø

Sez. di 

fase 

(mm²)

Sez. di 

neutro 
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Sez. di 
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linea a 
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tratto/
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(%)

Icc F-N

Min fine 
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(kA)

Corr.te 

nom. 

In (A)

Icc F-PE 

Min fine

 linea 

(kA)

QUADRO STANZA 20 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 20 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 20 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 20 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 20 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 21 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 21 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 21 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 21 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 21 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 22 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 22 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 22 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 22 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 22 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP0.3 INT. GENERALE L1L2L3N 10 12,000 kW 24,15 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,05 2,831458 80 2,727767

QP0.3 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP0.3 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP0.3 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP0.3 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP0.3 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP0.3 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP0.3 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP0.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP0.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP0.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP0.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QUADRO STANZA 39 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 39 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672
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Quadro Linea

Fasi 

della 

linea

Potere 

Icc

(kA)

 Potenza 

totale 

Corrente 

di impiego 

Ib (A)

Cos ø
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(%)

Icc F-N

Min fine 
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(kA)

Corr.te 

nom. 

In (A)

Icc F-PE 

Min fine

 linea 

(kA)

QUADRO STANZA 39 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 39 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 39 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 40 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 40 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 40 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 40 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 40 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 41 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 41 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 41 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 41 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 41 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 11 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 11 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 11 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 11 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 11 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 12 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 12 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 12 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 12 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 12 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 13 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 13 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 13 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 13 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 13 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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Quadro Linea

Fasi 

della 

linea

Potere 
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(kA)

QUADRO STANZA 13B LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 13B INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 13B FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 13B FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 13B RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 15 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 15 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 15 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 15 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 15 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 16 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 16 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 16 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 16 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 16 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 17 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 17 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 17 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 17 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 17 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP0.4 INT. GENERALE L1L2L3N 10 12,000 kW 24,15 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,05 2,831458 80 2,727767

QP0.4 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP0.4 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP0.4 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP0.4 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP0.4 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP0.4 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP0.4 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP0.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673
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QP0.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP0.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP0.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QUADRO STANZA 37 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 37 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 37 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 37 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 37 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 38 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 38 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 38 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 38 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 38 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 4 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 4 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 4 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 4 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 4 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 5 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 5 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 5 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 5 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 5 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 6 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 6 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 6 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 6 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 6 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 7 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435
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QUADRO STANZA 7 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 7 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 7 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 7 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 8 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 8 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 8 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 8 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 8 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 9 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 9 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 9 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 9 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 9 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 10 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 10 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 10 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 10 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 10 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP5.5 INT. GENERALE L1L2L3N 10 12,000 kW 24,15 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,05 2,831458 80 2,727767

QP5.5 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP5.5 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP5.5 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP5.5 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.5 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.5 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.5 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673
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QP5.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QUADRO STANZA 34 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 34 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 34 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 34 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 34 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 35 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 35 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 35 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 35 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 35 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 36 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 36 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 36 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 36 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 36 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 1 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 1 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 1 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 1 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 1 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 2 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 2 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 2 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 2 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 2 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 3 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 3 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672
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QUADRO STANZA 3 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 3 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 3 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP0.6 INT. GENERALE L1L2L3N 10 12,000 kW 24,15 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,05 2,831458 80 2,727767

QP0.6 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP0.6 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP0.6 ILLUM.ONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP0.6 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP0.6 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP0.6 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP0.6 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP0.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP0.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP0.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP0.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QUADRO STANZA 27 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 27 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 27 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 27 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 27 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 28 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 28 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 28 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 28 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 28 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 29 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 29 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 29 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 29 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 29 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 30 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 30 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 30 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 30 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 30 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 31 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 31 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 31 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 31 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 31 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 32 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 32 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 32 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 32 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 32 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 33 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 33 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 33 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 33 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 33 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QGP1
INT.

GENERALE
L1L2L3N 36 108,000 kW 187,97 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,30 6,492017 400 5,827177

QGP1
AL QUADRO 

QP1.1
L1L2L3N 10 18,000 kW 43,47 0,9 50 25 25 40 0,38 / 1,68 2,516882 100 2,418322

QGP1
AL QUADRO 

QP2.2
L1L2L3N 10 18,000 kW 28,9 0,9 50 25 25 20 0,13 / 1,43 3,639484 100 3,436763

QGP1
AL QUADRO 

QP2.3
L1L2L3N 10 18,000 kW 28,9 0,9 50 25 25 20 0,13 / 1,43 3,639484 100 3,436763
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QGP1
AL QUADRO 

QP2.4
L1L2L3N 10 18,000 kW 28,9 0,9 50 25 25 30 0,19 / 1,49 2,978683 100 2,841454

QGP1
AL QUADRO 

QP2.5
L1L2L3N 10 18,000 kW 28,9 0,9 50 25 25 35 0,22 / 1,52 2,728828 100 2,613268

QGP1
AL QUADRO 

QP2.6
L1L2L3N 10 18,000 kW 28,9 0,9 50 25 25 60 0,38 / 1,67 1,917434 100 1,859892

QGP1 ILLUMINAZIONE L1N 10 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QGP1 ILLUMINAZIONE L1N 10 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP1.1 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP1.1 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP1.1 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP1.1 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP1.1 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP1.1 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP1.1 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP1.1 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP1.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP1.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP1.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP1.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP1.1 LUCE EMERGENZA L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP1.1 WC L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP1.1 WC L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP1.1 FOTOCOPIATRICE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 2,26 0,6004177 16 0,605661

QUADRO STANZA 14 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 14 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 14 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 14 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 14 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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QUADRO STANZA SELF LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA SELF INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA SELF FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA SELF FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA SELF RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 54 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 54 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 54 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 54 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 54 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 55 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 55 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 55 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 55 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 55 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 56 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 56 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 56 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 56 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 56 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP1.2 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP1.2 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP1.2 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP1.2 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP1.2 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP1.2 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP1.2 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP1.2 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP1.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP1.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

23



Quadro Linea

Fasi 

della 

linea

Potere 

Icc

(kA)

 Potenza 

totale 

Corrente 

di impiego 

Ib (A)

Cos ø

Sez. di 

fase 

(mm²)

Sez. di 

neutro 

(mm²)

Sez. di 

PE 

(mm²)

Lun. 

linea a 

valle 

(m)

c.d.t. effett. 

tratto/

impianto 

(%)

Icc F-N

Min fine 

linea 

(kA)

Corr.te 

nom. 

In (A)

Icc F-PE 

Min fine

 linea 

(kA)

QP1.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP1.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP1.2 RETE LAN L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP1.2 RETE LAN L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP1.2 WC L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP1.2 RECK L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 2,26 0,6004177 16 0,605661

QP1.2 RECK L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 2,26 0,6004177 16 0,605661

QUADRO STANZA 10 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 10 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 10 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 10 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 10 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 11 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 11 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 11 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 11 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 11 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 12 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 12 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 12 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 12 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 12 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 13 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 13 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 13 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 13 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 13 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 48 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 48 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672
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QUADRO STANZA 48 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 48 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 48 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 49 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 49 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 49 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 49 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 49 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 50 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 50 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 50 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 50 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 50 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 51 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 51 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 51 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 51 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 51 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 52 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 52 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 52 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 52 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 52 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 53 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 53 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 53 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 53 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 53 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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QP1.3 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP1.3 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP1.3 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP1.3 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP1.3 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP1.3 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP1.3 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP1.3 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP1.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP1.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP1.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP1.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP1.3 WC L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP1.3 LUCI EMERGENZA L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP1.3 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 7 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 7 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 7 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 7 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 7 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 8 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 8 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 8 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 8 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 8 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 9 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 9 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 9 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 9 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 9 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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QUADRO STANZA 40 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 40 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 40 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 40 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 40 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 41 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 41 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 41 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 41 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 41 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 42 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 42 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 42 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 42 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 42 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 43 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 43 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 43 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 43 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 43 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 44 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 44 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 44 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 44 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 44 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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QUADRO STANZA 45 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 45 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 45 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 45 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 45 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 46 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 46 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 46 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 46 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 46 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 47 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 47 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 47 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 47 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 47 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP1.4 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP1.4 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP1.4 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP1.4 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP1.4 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP1.4 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP1.4 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP1.4 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP1.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP1.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP1.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP1.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP1.4 LUCI EMERGENZA L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP1.4 FOTOCOPIATRICE L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP1.4 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP1.4 RISERVA L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872
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QUADRO STANZA 5 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 5 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 5 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 5 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 5 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 6 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 6 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 6 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 6 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 6 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 39 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 39 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 39 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 39 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 39 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 33 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 33 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 33 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 33 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 33 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 34 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 34 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 34 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 34 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 34 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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QUADRO STANZA 35 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 35 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 35 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 35 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 35 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 36 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 36 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 36 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 36 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 36 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 37 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 37 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 37 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 37 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 37 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 38 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 38 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 38 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 38 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 38 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP1.5 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP1.5 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP1.5 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP1.5 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP1.5 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP1.5 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP1.5 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP1.5 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP1.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP1.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673
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QP1.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP1.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP1.5 WC L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP1.5 WC L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP1.5 WC L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP1.5 FOTOCOPIATRICE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 2 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 2 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 2 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 2 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 2 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 3 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 3 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 3 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 3 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 3 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 4 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 4 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 4 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 4 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 4 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 27 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 27 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 27 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 27 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 27 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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QUADRO STANZA 28 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 28 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 28 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 28 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 28 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 29 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 29 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 29 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 29 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 29 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 30 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 30 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 30 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 30 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 30 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 31 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 31 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 31 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 31 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 31 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 32 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 32 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 32 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 32 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 32 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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QP1.6 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP1.6 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP1.6 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP1.6 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP1.6 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP1.6 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP1.6 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP1.6 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP1.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP1.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP1.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP1.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP1.6 LUCE EMERGENZA L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP1.6 WC L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP1.6 FOTOCOPIATRICE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP1.6 RISERVA L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 17 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 17 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 17 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 17 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 17 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 18 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 18 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 18 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 18 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 18 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 19 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 19 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 19 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 19 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 19 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 20 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 20 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 20 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 20 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 20 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 21 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 21 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 21 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 21 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 21 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 22 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 22 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 22 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 22 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 22 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 23 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 23 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 23 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 23 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 23 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 24 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 24 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 24 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 24 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 24 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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Quadro Linea

Fasi 

della 

linea

Potere 

Icc

(kA)

 Potenza 

totale 

Corrente 

di impiego 

Ib (A)

Cos ø

Sez. di 

fase 

(mm²)

Sez. di 

neutro 

(mm²)

Sez. di 

PE 

(mm²)

Lun. 

linea a 

valle 

(m)

c.d.t. effett. 

tratto/

impianto 

(%)

Icc F-N

Min fine 

linea 

(kA)

Corr.te 

nom. 

In (A)

Icc F-PE 

Min fine

 linea 

(kA)

QUADRO STANZA 25 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 25 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 25 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 25 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 25 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 26 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 26 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 26 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 26 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 26 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QGP2
INT.

GENERALE
L1L2L3N 36 108,000 kW 187,97 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,30 6,492017 400 5,827177

QGP2
AL QUADRO 

QP1.1
L1L2L3N 10 18,000 kW 43,47 0,9 50 25 25 40 0,38 / 1,68 2,516882 100 2,418322

QGP2
AL QUADRO 

QP2.2
L1L2L3N 10 18,000 kW 28,9 0,9 50 25 25 20 0,13 / 1,43 3,639484 100 3,436763

QGP2
AL QUADRO 

QP2.3
L1L2L3N 10 18,000 kW 28,9 0,9 50 25 25 20 0,13 / 1,43 3,639484 100 3,436763

QGP2
AL QUADRO 

QP2.4
L1L2L3N 10 18,000 kW 28,9 0,9 50 25 25 30 0,19 / 1,49 2,978683 100 2,841454

QGP2
AL QUADRO 

QP2.5
L1L2L3N 10 18,000 kW 28,9 0,9 50 25 25 35 0,22 / 1,52 2,728828 100 2,613268

QGP2
AL QUADRO 

QP2.6
L1L2L3N 10 18,000 kW 28,9 0,9 50 25 25 60 0,38 / 1,67 1,917434 100 1,859892

QGP2 ILLUMINAZIONE L1N 10 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QGP2 ILLUMINAZIONE L1N 10 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP2.1 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP2.1 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP2.1 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP2.1 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP2.1 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673
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Quadro Linea

Fasi 

della 

linea

Potere 

Icc

(kA)

 Potenza 

totale 

Corrente 

di impiego 

Ib (A)

Cos ø

Sez. di 

fase 

(mm²)

Sez. di 

neutro 

(mm²)

Sez. di 

PE 

(mm²)

Lun. 

linea a 

valle 

(m)

c.d.t. effett. 

tratto/

impianto 

(%)

Icc F-N

Min fine 

linea 

(kA)

Corr.te 

nom. 

In (A)

Icc F-PE 

Min fine

 linea 

(kA)

QP2.1 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP2.1 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP2.1 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP2.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP2.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP2.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP2.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP2.1 WC L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP2.1 WC L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP2.1 FOTOCOPIATRICE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP2.1 RISERVA L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 21 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 21 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 21 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 21 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 21 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 55 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 55 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 55 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 55 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 55 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 56 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 56 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 56 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 56 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 56 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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Quadro Linea

Fasi 

della 

linea

Potere 

Icc

(kA)

 Potenza 

totale 

Corrente 

di impiego 

Ib (A)

Cos ø

Sez. di 

fase 

(mm²)

Sez. di 

neutro 

(mm²)

Sez. di 

PE 

(mm²)

Lun. 

linea a 

valle 

(m)

c.d.t. effett. 

tratto/

impianto 

(%)

Icc F-N

Min fine 

linea 

(kA)

Corr.te 

nom. 

In (A)

Icc F-PE 

Min fine

 linea 

(kA)

QUADRO STANZA 57 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 57 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 57 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 57 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 57 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 58 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 58 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 58 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 58 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 58 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 59 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 59 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 59 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 59 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 59 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 23 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 23 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 23 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 23 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 23 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 24 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 24 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 24 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 24 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 24 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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Quadro Linea

Fasi 

della 

linea

Potere 

Icc

(kA)

 Potenza 

totale 

Corrente 

di impiego 

Ib (A)

Cos ø

Sez. di 

fase 

(mm²)

Sez. di 

neutro 
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Lun. 
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Icc F-N
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linea 

(kA)

Corr.te 

nom. 

In (A)

Icc F-PE 

Min fine

 linea 

(kA)

QUADRO STANZA 60 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 60 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 60 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 60 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 60 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 61 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 61 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 61 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 61 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 61 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP2.2 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP2.2 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP2.2 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP2.2 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP2.2 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP2.2 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP2.2 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP2.2 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP2.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP2.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP2.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP2.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP2.2 RACK L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP2.2 WC L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP2.2 LUCI EMERGENZA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP2.2 RETE LAN L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP2.2 FOTOCOPIATRICE L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP2.2 RACK L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872
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Quadro Linea

Fasi 

della 

linea

Potere 

Icc

(kA)

 Potenza 

totale 

Corrente 

di impiego 

Ib (A)

Cos ø
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Corr.te 

nom. 

In (A)

Icc F-PE 

Min fine

 linea 

(kA)

QUADRO STANZA 12 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 12 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 12 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 12 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 12 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 14 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 14 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 14 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 14 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 14 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 18 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 18 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 18 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 18 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 18 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 49 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 49 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 49 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 49 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 49 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 50 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 50 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 50 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 50 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 50 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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QUADRO STANZA 51 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 51 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 51 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 51 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 51 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 52 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 52 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 52 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 52 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 52 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 53 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 53 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 53 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 53 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 53 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 54 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 54 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 54 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 54 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 54 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP2.3 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP2.3 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP2.3 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP2.3 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP2.3 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP2.3 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP2.3 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP2.3 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP2.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP2.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673
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QP2.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP2.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP2.3 LUCI EMERGENZA L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP2.3 FOTOCOPIATRICE L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 10 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 10 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 10 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 10 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 10 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 11 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 11 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 11 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 11 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 11 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 12 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 12 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 12 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 12 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 12 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 13 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 13 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 13 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 13 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 13 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 42 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 42 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 42 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 42 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 42 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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QUADRO STANZA 43 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 43 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 43 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 43 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 43 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 44 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 44 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 44 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 44 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 44 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 44B LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 44B INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 44B FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 44B FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 44B RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 45 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 45 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 45 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 45 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 45 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 46 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 46 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 46 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 46 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 46 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 47 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 47 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 47 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 47 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 47 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 48 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 48 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 48 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 48 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 48 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP2.4 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP2.4 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP2.4 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP2.4 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP2.4 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP2.4 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP2.4 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP2.4 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP2.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP2.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP2.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP2.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP2.4 wc L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP2.4 LUCI EMERGENZA L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP2.4 FOTOCOPIATRICE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 8 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 8 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 8 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 8 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 8 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 9 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 9 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 9 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 9 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 9 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 41 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 41 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 41 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 41 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 41 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 35 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 35 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 35 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 35 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 35 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 36 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 36 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 36 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 36 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 36 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 37 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 37 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 37 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 37 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 37 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 38 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 38 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 38 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 38 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 38 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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QUADRO STANZA 39 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 39 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 39 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 39 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 39 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 40 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 40 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 40 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 40 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 40 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP2.5 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP2.5 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP2.5 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP2.5 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP2.5 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP2.5 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP2.5 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP2.5 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP2.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP2.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP2.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP2.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP2.5 WC L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP2.5 LUCI EMERGENZA L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP2.5 FOTOCOPIATRICE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 2 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 2 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 2 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 2 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 2 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 3 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 3 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 3 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 3 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 3 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 4 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 4 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 4 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 4 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 4 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 5 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 5 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 5 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 5 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 5 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 69 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 69 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 69 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 69 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 69 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 70 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 70 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 70 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 70 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 70 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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QUADRO STANZA 31 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 31 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 31 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 31 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 31 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 32 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 32 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 32 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 32 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 32 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 33 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 33 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 33 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 33 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 33 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 34 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 34 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 34 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 34 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 34 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP2.6 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP2.6 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP2.6 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP2.6 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP2.6 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673
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QP2.6 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP2.6 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP2.6 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP2.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP2.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP2.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP2.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP2.6 WC L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP2.6 LUCI EMERGENZA L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP2.6 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 27 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 27 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 27 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 27 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 27 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 28 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 28 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 28 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 28 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 28 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 67 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 67 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 67 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 67 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 67 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 68 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 68 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 68 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 68 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 68 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 26 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 26 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 26 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 26 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 26 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 62 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 62 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 62 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 62 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 62 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 63 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 63 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 63 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 63 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 63 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 64 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 64 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 64 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 64 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 64 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 65 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 65 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 65 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 65 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 65 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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Quadro Linea

Fasi 
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linea

Potere 

Icc
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Icc F-PE 
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 linea 

(kA)

QUADRO STANZA 66 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 66 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 66 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 66 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 66 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QGP3
INT.

GENERALE
L1L2L3N 36 108,000 kW 187,97 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,30 6,492017 400 5,827177

QGP3
AL QUADRO 

QP1.1
L1L2L3N 10 18,000 kW 43,47 0,9 50 25 25 40 0,38 / 1,68 2,516882 100 2,418322

QGP3
AL QUADRO 

QP2.2
L1L2L3N 10 18,000 kW 28,9 0,9 50 25 25 20 0,13 / 1,43 3,639484 100 3,436763

QGP3
AL QUADRO 

QP2.3
L1L2L3N 10 18,000 kW 28,9 0,9 50 25 25 20 0,13 / 1,43 3,639484 100 3,436763

QGP3
AL QUADRO 

QP2.4
L1L2L3N 10 18,000 kW 28,9 0,9 50 25 25 30 0,19 / 1,49 2,978683 100 2,841454

QGP3
AL QUADRO 

QP2.5
L1L2L3N 10 18,000 kW 28,9 0,9 50 25 25 35 0,22 / 1,52 2,728828 100 2,613268

QGP3
AL QUADRO 

QP2.6
L1L2L3N 10 18,000 kW 28,9 0,9 50 25 25 60 0,38 / 1,67 1,917434 100 1,859892

QGP3 ILLUMINAZIONE L1N 10 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QGP3 ILLUMINAZIONE L1N 10 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP3.1 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP3.1 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP3.1 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP3.1 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP3.1 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673
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Quadro Linea

Fasi 

della 

linea

Potere 

Icc

(kA)
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In (A)

Icc F-PE 

Min fine

 linea 

(kA)

QP3.1 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP3.1 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP3.1 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP3.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP3.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP3.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP3.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP3.1 WC L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP3.1 WC L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP3.1 LUCE EMERGENZA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 18 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 18 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 18 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 18 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 18 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 19 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 19 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 19 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 19 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 19 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 46 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 46 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 46 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 46 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 46 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 47 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 47 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 47 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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Quadro Linea

Fasi 

della 

linea

Potere 

Icc

(kA)

 Potenza 

totale 
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di impiego 
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In (A)

Icc F-PE 
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 linea 

(kA)

QUADRO STANZA 47 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 47 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 48 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 48 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 48 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 48 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 48 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 49 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 49 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 49 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 49 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 49 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 50 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 50 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 50 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 50 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 50 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 21 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 21 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 21 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 21 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 21 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 51 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435
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QUADRO STANZA 51 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 51 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 51 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 51 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 52 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 52 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 52 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 52 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 52 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP3.2 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP3.2 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP3.2 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP3.2 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP3.2 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP3.2 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP3.2 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP3.2 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP3.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP3.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP3.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP3.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP3.2 WC L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP3.2 FOTOCOPIATRICE L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP3.2 LUCE EMERGENZA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP3.2 RISERVA L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 11 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 11 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 11 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 11 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 11 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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QUADRO STANZA 14 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 14 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 14 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 14 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 14 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 16 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 16 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 16 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 16 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 16 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 40 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 40 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 40 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 40 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 40 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 41 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 41 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 41 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 41 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 41 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 42 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 42 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 42 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 42 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 42 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 43 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 43 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 43 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 43 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 43 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 44 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 44 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 44 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 44 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 44 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 45 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 45 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 45 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 45 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 45 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP3.3 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP3.3 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP3.3 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP3.3 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP3.3 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP3.3 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP3.3 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP3.3 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP3.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP3.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP3.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP3.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP3.3 WC L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP3.3 FOTOCOPIATRICE L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP3.3 LUCE EMERGENZA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP3.3 RISERVA L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872
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QUADRO STANZA 11 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 11 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 11 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 11 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 11 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 14 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 14 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 14 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 14 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 14 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 16 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 16 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 16 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 16 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 16 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 40 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 40 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 40 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 40 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 40 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 41 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 41 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 41 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 41 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 41 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 42 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 42 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 42 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 42 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 42 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 43 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 43 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 43 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 43 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 43 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 44 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 44 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 44 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 44 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 44 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 45 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 45 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 45 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 45 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 45 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP3.4 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP3.4 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP3.4 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP3.4 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP3.4 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP3.4 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP3.4 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP3.4 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP3.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP3.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP3.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673
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QP3.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP3.4 WC L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP3.4 FOTOCOPIATRICE L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP3.4 LUCE EMERGENZA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP3.4 RISERVA L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 11 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 11 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 11 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 11 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 11 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 14 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 14 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 14 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 14 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 14 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 16 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 16 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 16 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 16 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 16 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 40 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 40 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 40 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 40 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 40 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 41 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 41 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 41 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 41 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 41 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 42 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 42 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 42 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 42 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 42 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 43 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 43 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 43 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 43 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 43 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 44 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 44 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 44 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 44 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 44 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 45 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 45 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 45 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 45 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 45 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP3.5 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP3.5 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP3.5 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP3.5 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP3.5 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

59



Quadro Linea

Fasi 

della 

linea

Potere 

Icc

(kA)

 Potenza 

totale 

Corrente 

di impiego 

Ib (A)

Cos ø

Sez. di 

fase 

(mm²)

Sez. di 

neutro 

(mm²)

Sez. di 

PE 

(mm²)

Lun. 

linea a 

valle 

(m)

c.d.t. effett. 

tratto/

impianto 

(%)

Icc F-N

Min fine 

linea 

(kA)

Corr.te 

nom. 

In (A)

Icc F-PE 

Min fine

 linea 

(kA)

QP3.5 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP3.5 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP3.5 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP3.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP3.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP3.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP3.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP3.5 WC L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP3.5 FOTOCOPIATRICE L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP3.5 LUCE EMERGENZA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP3.5 RETE LAN L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP3.5 RACK L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 1 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 1 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 1 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 1 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 1 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 2 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 2 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 2 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 2 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 2 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 3 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 3 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 3 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 3 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 3 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 4 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 4 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 4 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 4 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 4 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 27 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 27 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 27 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 27 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 27 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 28 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 28 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 28 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 28 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 28 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 29 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 29 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 29 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 29 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 29 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 61 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 61 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 61 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 61 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 61 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 62 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 62 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 62 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 62 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 62 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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QUADRO STANZA 63 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 63 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 63 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 63 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 63 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP3.6 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP3.6 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP3.6 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP3.6 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP3.6 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP3.6 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP3.6 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP3.6 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP3.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP3.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP3.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP3.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP3.6 LUCE EMERGENZA L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP3.6 FOTOCOPIATRICE L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP3.6 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP3.6 RETE LAN L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP3.6 RISERVA L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 24 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 24 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 24 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 24 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 24 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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QUADRO STANZA 25 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 25 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 25 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 25 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 25 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 59 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 59 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 59 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 59 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 59 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 60 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 60 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 60 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 60 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 60 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 23 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 23 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 23 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 23 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 23 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 53 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 53 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 53 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 53 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 53 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

63



Quadro Linea

Fasi 

della 

linea

Potere 

Icc

(kA)

 Potenza 

totale 

Corrente 

di impiego 

Ib (A)

Cos ø

Sez. di 

fase 

(mm²)

Sez. di 

neutro 

(mm²)

Sez. di 

PE 

(mm²)

Lun. 

linea a 

valle 

(m)

c.d.t. effett. 

tratto/

impianto 

(%)

Icc F-N

Min fine 

linea 

(kA)

Corr.te 

nom. 

In (A)

Icc F-PE 

Min fine

 linea 

(kA)

QUADRO STANZA 54 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 54 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 54 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 54 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 54 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 55 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 55 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 55 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 55 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 55 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 56 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 56 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 56 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 56 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 56 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 57 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 57 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 57 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 57 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 57 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 58 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 58 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 58 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 58 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 58 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP4.1 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP4.1 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP4.1 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP4.1 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP4.1 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP4.1 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP4.1 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP4.1 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP4.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.1 RETE LAN L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP4.1 RACK L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP4.1 WC L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP4.1 WC L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP4.1 LUCI EMERGENZA L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP4.1 FOTOCOPIATRICE 1 L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.1 FOTOCOPIATRICE 2 L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP4.1 RACK L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 14 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 14 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 14 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 14 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 14 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 54 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 54 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 54 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 54 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 54 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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QUADRO STANZA 55 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 55 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 55 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 55 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 55 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 56 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 56 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 56 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 56 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 56 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 57 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 57 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 57 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 57 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 57 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 58 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 58 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 58 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 58 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 58 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 59 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 59 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 59 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 59 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 59 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 15 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 15 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 15 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 15 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 15 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP4.2 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP4.2 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP4.2 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP4.2 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP4.2 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP4.2 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP4.2 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP4.2 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP4.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.2 RETE LAN L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP4.2 RACK L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP4.2 WC L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP4.2 WC L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP4.2 LUCI EMERGENZA L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP4.2 FOTOCOPIATRICE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.2 RISERVA L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP4.2 RISERVA L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 48 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 48 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 48 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 48 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 48 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 49 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 49 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 49 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 49 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 49 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 50 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 50 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 50 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 50 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 50 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 51 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 51 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 51 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 51 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 51 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 52 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 52 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 52 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 52 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 52 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 53 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 53 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 53 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 53 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 53 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 12 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 12 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 12 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 12 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 12 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 13 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 13 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 13 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 13 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 13 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP4.3 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP4.3 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP4.3 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP4.3 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP4.3 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP4.3 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP4.3 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP4.3 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP4.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.3 LUCI EMERGENZA L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP4.3 RISERVA L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 7 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 7 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 7 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 7 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 7 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 8 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435
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QUADRO STANZA 8 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 8 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 8 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 8 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 9 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 9 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 9 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 9 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 9 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 39 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 39 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 39 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 39 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 39 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 40 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 40 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 40 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 40 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 40 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 41 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 41 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 41 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 41 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 41 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 42 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 42 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 42 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 42 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 42 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 43 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 43 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 43 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 43 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 43 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 44 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 44 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 44 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 44 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 44 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 45 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 45 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 45 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 45 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 45 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 46 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 46 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 46 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 46 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 46 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 47 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 47 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 47 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 47 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 47 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP4.4 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP4.4 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP4.4 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP4.4 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP4.4 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP4.4 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP4.4 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP4.4 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP4.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.4 WC L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP4.4 WC L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP4.4 LUCE EMERGENZA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP4.4 FOTOCOPIATRICE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 33 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 33 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 33 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 33 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 33 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 34 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 34 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 34 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 34 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 34 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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QUADRO STANZA 35 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 35 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 35 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 35 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 35 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 36 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 36 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 36 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 36 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 36 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 37 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 37 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 37 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 37 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 37 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 38 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 38 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 38 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 38 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 38 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 5 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 5 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 5 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 5 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 5 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 6 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 6 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 6 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 6 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 6 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP4.5 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP4.5 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP4.5 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP4.5 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP4.5 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP4.5 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP4.5 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP4.5 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP4.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.5 WC L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP4.5 LUCE EMERGENZA L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP4.5 FOTOCOPIATRICE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 27 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 27 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 27 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 27 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 27 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 28 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 28 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 28 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 28 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 28 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 29 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 29 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 29 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 29 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 29 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 30 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 30 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 30 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 30 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 30 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 31 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 31 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 31 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 31 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 31 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 32 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 32 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 32 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 32 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 32 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 19 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 19 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 19 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 19 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 19 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 4 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 4 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 4 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 4 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 4 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP4.6 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399
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QP4.6 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP4.6 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP4.6 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP4.6 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP4.6 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP4.6 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP4.6 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP4.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP4.6 LUCE EMERGENZA L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP4.6 RISERVA L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP4.6 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 2 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 2 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 2 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 2 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 2 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 60 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 60 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 60 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 60 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 60 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 20 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 20 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 20 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 20 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 20 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 21 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435
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QUADRO STANZA 21 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 21 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 21 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 21 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 22 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 22 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 22 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 22 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 22 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 23 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 23 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 23 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 23 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 23 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 24 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 24 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 24 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 24 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 24 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 25 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 25 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 25 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 25 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 25 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 26 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 26 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 26 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 26 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 26 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 17 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 17 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 17 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 17 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 17 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 18 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 18 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 18 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 18 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 18 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP5.1 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP5.1 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP5.1 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP5.1 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP5.1 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.1 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.1 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.1 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.1 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.1 LUCE EMERGENZA L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP5.1 FOTOCOPIATRICE L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP5.1 RETE LAN L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP5.1 RETE LAN L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872
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QP5.1 RACK L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP5.1 RACK L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 19 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 19 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 19 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 19 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 19 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 28 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 28 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 28 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 28 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 28 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 78 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 78 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 78 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 78 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 78 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 79 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 79 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 79 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 79 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 79 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 51 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 51 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 51 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 51 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 51 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 52 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

79



Quadro Linea

Fasi 

della 

linea

Potere 

Icc

(kA)

 Potenza 

totale 

Corrente 

di impiego 

Ib (A)

Cos ø

Sez. di 

fase 

(mm²)

Sez. di 

neutro 

(mm²)

Sez. di 

PE 

(mm²)

Lun. 

linea a 

valle 

(m)

c.d.t. effett. 

tratto/

impianto 

(%)

Icc F-N

Min fine 

linea 

(kA)

Corr.te 

nom. 

In (A)

Icc F-PE 

Min fine

 linea 

(kA)

QUADRO STANZA 52 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 52 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 52 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 52 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 53 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 53 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 53 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 53 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 53 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 54 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 54 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 54 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 54 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 54 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 55 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 55 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 55 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 55 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 55 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 56 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 56 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 56 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 56 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 56 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 57 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 57 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 57 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 57 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 57 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 80 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 80 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 80 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 80 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 80 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 81 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 81 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 81 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 81 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 81 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP5.2 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP5.2 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP5.2 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP5.2 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP5.2 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.2 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.2 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.2 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.2 FOTOCOPIATRICE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP5.2 RISERVA L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 13 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

81



Quadro Linea

Fasi 

della 

linea

Potere 

Icc

(kA)

 Potenza 

totale 

Corrente 

di impiego 

Ib (A)

Cos ø

Sez. di 

fase 

(mm²)

Sez. di 

neutro 

(mm²)

Sez. di 

PE 

(mm²)

Lun. 

linea a 

valle 

(m)

c.d.t. effett. 

tratto/

impianto 

(%)

Icc F-N

Min fine 

linea 

(kA)

Corr.te 

nom. 

In (A)

Icc F-PE 

Min fine

 linea 

(kA)

QUADRO STANZA 13 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 13 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 13 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 13 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 75 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 75 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 75 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 75 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 75 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 18 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 18 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 18 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 18 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 18 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 46 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 46 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 46 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 46 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 46 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 83 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 83 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 83 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 83 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 83 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 47 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 47 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 47 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 47 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 47 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 48 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 48 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 48 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 48 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 48 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 49 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 49 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 49 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 49 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 49 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 50 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 50 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 50 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 50 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 50 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 76 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 76 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 76 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 76 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 76 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 77 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 77 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 77 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 77 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 77 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP5.3 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP5.3 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP5.3 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP5.3 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP5.3 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.3 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.3 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.3 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.3 FOTOCOPIATRICE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP5.3 RISERVA L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 70 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 70 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 70 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 70 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 70 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 71 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 71 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 71 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 71 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 71 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 72 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 72 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 72 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 72 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 72 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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QUADRO STANZA 73 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 73 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 73 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 73 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 73 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 39 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 39 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 39 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 39 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 39 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 40 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 40 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 40 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 40 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 40 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 41 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 41 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 41 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 41 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 41 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 42 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 42 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 42 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 42 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 42 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 43 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 43 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 43 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 43 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 43 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 44 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 44 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 44 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 44 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 44 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 45 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 45 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 45 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 45 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 45 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP5.4 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP5.4 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP5.4 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP5.4 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP5.4 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.4 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.4 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.4 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.4 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.4 WC L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP5.4 WC L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP5.4 LUCI EMERGENZA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP5.4 FOTOCOPIATRICE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP5.4 RISERVA L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 32 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435
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QUADRO STANZA 32 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 32 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 32 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 32 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 33 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 33 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 33 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 33 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 33 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 66 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 66 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 66 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 66 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 66 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 67 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 67 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 67 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 67 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 67 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 34 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 34 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 34 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 34 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 34 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 35 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 35 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 35 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 35 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 35 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 36 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 36 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 36 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 36 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 36 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 37 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 37 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 37 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 37 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 37 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 68 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 68 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 68 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 68 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 68 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 69 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 69 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 69 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 69 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 69 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 17 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 17 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 17 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 17 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 17 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 38 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 38 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 38 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 38 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 38 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP5.5 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP5.5 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP5.5 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP5.5 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP5.5 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.5 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.5 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.5 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.5 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.5 LUCI EMERGENZA L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP5.5 FOTOCOPIATRICE L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP5.5 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 26 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 26 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 26 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 26 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 26 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049
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QUADRO STANZA 27 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 27 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 27 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 27 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 27 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 28 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 28 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 28 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 28 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 28 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 29 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 29 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 29 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 29 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 29 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 30 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 30 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 30 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 30 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 30 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 31 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 31 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 31 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 31 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 31 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 16 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 16 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672
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QUADRO STANZA 16 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 16 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 16 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 4 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 4 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 4 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 4 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 4 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 63 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 63 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 63 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 63 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 63 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 64 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 64 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 64 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 64 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 64 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 65 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 65 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 65 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 65 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 65 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP5.6 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP5.6 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP5.6 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP5.6 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP5.6 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.6 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673
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QP5.6 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.6 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP5.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.6 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP5.6 LUCI EMERGENZA L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP5.6 FOTOCOPIATRICE L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP5.6 WC L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QP5.6 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 2,59 0,4154517 16 0,4179872

QUADRO STANZA 82 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 82 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 82 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 82 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 82 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 58 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 58 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 58 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 58 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 58 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 59 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 59 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 59 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 59 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 59 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 60 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 60 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 60 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 60 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

92



Quadro Linea

Fasi 

della 

linea

Potere 

Icc

(kA)

 Potenza 

totale 

Corrente 

di impiego 

Ib (A)

Cos ø

Sez. di 

fase 

(mm²)

Sez. di 

neutro 

(mm²)

Sez. di 

PE 

(mm²)

Lun. 

linea a 

valle 

(m)

c.d.t. effett. 

tratto/

impianto 

(%)

Icc F-N

Min fine 

linea 

(kA)

Corr.te 

nom. 

In (A)

Icc F-PE 

Min fine

 linea 

(kA)

QUADRO STANZA 60 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 21 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 21 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 21 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 21 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 21 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 22 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 22 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 22 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 22 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 22 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 23 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 23 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 23 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 23 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 23 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 24 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 24 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 24 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 24 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 24 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 25 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 25 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 25 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 25 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963
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QUADRO STANZA 25 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 20 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 20 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 20 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 20 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 20 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 61 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 61 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 61 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 61 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 61 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA 62 LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA 62 INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA 62 FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 62 FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA 62 RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QGP6 INT. GENERALE L1L2L3N 36 24,000 kW 38,54 0,9 0 0 0 1 0,00 / 1,26 1,608902 400 1,566413

QGP6 AL QUADRO QP6.2 L1L2L3N 16 12,000 kW 19,27 0,9 50 25 25 40 0,17 / 1,43 1,139834 100 1,121025

QGP6 AL QUADRO QP6.3 L1L2L3N 16 12,000 kW 19,27 0,9 50 25 25 20 0,09 / 1,35 1,330716 100 1,305108

QP6.2 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP6.2 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP6.2 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP6.2 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP6.2 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP6.2 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673
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QP6.2 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP6.2 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP6.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP6.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP6.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP6.2 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QUADRO STANZA LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QP6.3 INT. GENERALE L1L2L3N 12,5 18,000 kW 43,47 0,9 0 0 0 1 0,01 / 1,69 2,482615 80 2,402399

QP6.3 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP6.3 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP6.3 ILLUMINAZIONE STANZE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 25 0,89 / 1,94 0,4236026 16 0,426247

QP6.3 FM STANZE L1N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP6.3 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP6.3 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673

QP6.3 FM STANZE L2N 4,5 2,000 kW 9,66 0,9 4 4 4 25 1,12 / 2,18 0,6177893 16 0,6233673
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QP6.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP6.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP6.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QP6.3 RISERVA STANZE L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 25 0,56 / 1,62 0,6177893 16 0,6233673

QUADRO STANZA LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QUADRO STANZA LUCE L1N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 15 0,55 / 2,50 0,276353 6 0,2805435

QUADRO STANZA INT. GENERALE FM L2N 0 2,000 kW 9,66 0,9 0 0 0 1 0,02 / 2,20 0,6105619 25 0,6196672

QUADRO STANZA FM 1 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA FM2 L2N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 15 0,34 / 2,54 0,4133185 16 0,4217963

QUADRO STANZA RISERVA L3N 4,5 1,000 kW 4,83 0,9 2,5 2,5 2,5 1 0,06 / 1,67 0,5727447 16 0,5858049

QGCDZ INT. GENERALE L1L2L3N 50 417,500 kW 666,6458 0,9 0 0 0 1 0,01 / 0,39 19,94771 1250 20,00022

QGCDZ GRUPPO FRIGO 1 L1L2L3N 36 100,000 kW 160,57 0,9 95 50 50 70 1,25 / 1,65 3,89568 200 3,913472

QGCDZ GRUPPO FRIGO 2 L1L2L3N 36 100,000 kW 160,57 0,9 95 50 50 70 1,25 / 1,65 3,89568 200 3,913472

QGCDZ GRUPPO FRIGO 3 L1L2L3N 36 100,000 kW 160,57 0,9 95 50 50 70 1,25 / 1,65 3,89568 200 3,913472

QGCDZ QUADRO QCTN L1L2L3N 36 117,500 kW 184,9358 0,9 95 50 50 70 1,45 / 1,84 3,89568 200 3,913472

QCTN INT. GENERALE L1L2L3N 25 117,500 kW 184,9358 0,9 0 0 0 1 0,02 / 1,85 3,87052 250 3,900752

QCTN DISPONIBILE DI POTENZA L1L2L3N 16 90,000 kW 144,51 0,9 3,243557 160 3,28045

QCTN GRUPPO POMPE 1-2 L1N 10 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 20 0,47 / 2,32 0,7700467 10 0,795388

QCTN GRUPPO POMPE 1-2 L2N 10 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 20 0,47 / 2,32 0,7700467 10 0,795388
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Quadro Linea

Fasi 

della 

linea

Potere 

Icc

(kA)

 Potenza 

totale 

Corrente 

di impiego 

Ib (A)

Cos ø

Sez. di 

fase 

(mm²)

Sez. di 

neutro 

(mm²)

Sez. di 

PE 

(mm²)

Lun. 

linea a 

valle 

(m)

c.d.t. effett. 

tratto/

impianto 

(%)

Icc F-N

Min fine 

linea 

(kA)

Corr.te 

nom. 

In (A)

Icc F-PE 

Min fine

 linea 

(kA)

QCTN GRUPPO POMPE 3-4 L3N 10 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 20 0,47 / 2,32 0,7700467 10 0,795388

QCTN GRUPPO POMPE 3-4 L1N 10 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 20 0,47 / 2,32 0,7700467 10 0,795388

QCTN GRUPPO POMPE 5-6 L2N 10 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 20 0,47 / 2,32 0,7700467 10 0,795388

QCTN GRUPPO POMPE 5-6 L3N 10 1,000 kW 4,83 0,9 4 4 4 20 0,47 / 2,32 0,7700467 10 0,795388

QCTN DISPONIBILE UMID.RE UTA L1L2L3N 10 10,000 kW 16,06 0,9 1,097766 25 1,112079

QCTN REGOLAZIONE L1N 10 0,500 kW 2,42 0,9 1,5 1,5 1,5 20 0,57 / 2,43 0,3501744 10 0,35534

QCTN AUSILIARI L2N 10 0,500 kW 2,42 0,9 1,5 1,5 1,5 1 0,05 / 1,90 2,201726 10 2,4164

QCTN FM L3N 10 0,500 kW 2,42 0,9 1,5 1,5 1,5 1 0,05 / 1,90 2,201726 10 2,4164

QCTN DISPONIBILE VENTILATORE L1L2L3 10 5,000 kW 8,03 0,9 0 10 1,076789

QCTN DISPONIBILE VENTILATORE L1L2L3 10 5,000 kW 8,03 0,9 0 10 1,076789
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