
Quadro Utenza Sigla cavo |Distribuzione Designazione Sezione Fase | Sezione Neutro | Sezione PE 

QBT da QMT -WC0.1 3L+N+PE FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 6x240 3x240 3x240 

QBT da QMT -WC0.2 3L+N+PE FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 6x240 3x240 3x240 

QBT GE -WC0.2.1 3L+N+PE FG16R16-0,6/1 kV - Cca-53,d1,a3 1x70 1x70 1x35 

9 /\ je | \ /\ |) | (_ | | \ S i (} \ /\ QBT Q.PU -WC0.2.4 | 3L+N+PE | FG160R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 1x35 1x35 1x16 
QBT Q.SA -WC0.2.5 3L+N+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x6 1x6 1x6 

QBT Q.PP -WC0.2.6 3L+N+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x70 1x70 1x35 

Do \ Do n QBT__|Q.sR -WC0.2.7 | 3L+N+PE |FG160R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3| 1x10 1x10 1x10 
QBT Q.TLC1 -WC0.2.8 3L+N+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x6 1x6 1x6 

QBT Q.COMP.PR. -WC0.2.9 3L+N+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x35 1x35 1x16 

QBT ILL ORD Locale Quadro BT | -WC0.3.1 L+N+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x1,5 1x1,5 1x1,5 

QBT ILL ORD Locale GE -WC0.3.2 L+N+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x1,5 1x1,5 1x1,5 

QBT ILL ORD Locale TRAFI -WC0.3.3 L+N+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x1,5 1x1,5 1x1,5 

(} Do QBT Ill. ext. 1 -WC0.3.4 L+N+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x35 1x35 1x16 

QBT Ill. ext. 2 -WC0.3.5 L+N+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x35 1x35 1x16 

QBT Ill. ext. 3 -WCO0.3.6 L+N+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x35 1x35 1x16 

QBT ILL EMER Locale Quadro B7]| -WC0.3.8 L+N+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x1,5 1x1,5 1x1,5 

GRUPPL, Do | QBT  |ILLEMER Locale GE -WC0.3.9 | L+N+PE |FG160R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 | __1x1,5 1x1,5 1x1,5 
QBT ILL EMER Locale TRAFI -WC0.3.10 L+N+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x1,5 1x1,5 1x1,5 

Lo LL L | | n [| E L_ \ L] | me | | e - QBT QRA -WC0.1.4 3L+PE FG16R16-0,6/1 kV - Cca-53,d1,a3 1x150 1x95 

eS0kvA 2000kVA 2000kVA QBT Q.SCR.01 -WC0.1.5 3L+PE FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 2x120 1x120 

| | QBT Q.SCR.02 -WC0.1.6 3L+PE FG16R16-0,6/1kV - Cca-53,d1,a3 2x120 1x120 

FesSIino FesIino QBT = |a.scR.03 -WC0.1.7 | 3L+PE | FG16R16-0,6/1KV-Cca-s3,d1,a3 | —2x120 1x120 
<—l 

NT QBT Q.SCR.04 -WC0.1.8 3L+PE FG16R16-0,6/1 kV - Cca-53,d1,a3 2x120 1x120 

DD QBT Q.COMP.ORD -WC0.1.9 3L+N+PE FG16R16-0,6/1 kV - Cca-53,d1,a3 5x240 3x240 3x240 

\@» QBT Q.VVF -WC0.1.10 3L+N+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x50 1x25 1x25 

=> QBT FM Locale Quadro BT -WC0.2.21 3L+N+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x4 1x4 1x4 

Y Y QBT FM Locale GE -WC0.2.22 3L+N+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x4 1x4 1x4 

QBT FM Locale TRAFI -WC0.2.23 3L+N+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x4 1x4 1x4 

WCO 1 4 Q.COMP.ORD|ILL ORD Locale Quadri -WC6.2.1 L+N+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x1,5 1x1,5 1x1,5 

_' Q.COMP.ORD|ILLORD Fabbricato - Linea] -WC6.2.2 |  L+N+PE |FG160R16-0,6/1kV -Cca-s3,d1,a3| —1x35 1x35 1x16 
LI b | WC0,31 Q.COMP.ORD|ILL ORD Fabbricato - Linea] -WC6.2.3 L+N+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x35 1x35 1x16 

WC032 ge IU Uuminazione URD, LUC, QBIT Q.COMP.ORD|ILL ORD Fabbricato - Linea] -WC6.2.4 L+N+PE | FG160R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 1x35 1x35 1x16 
| > TU Uuminazione URD, LOUC, GE Q.COMP.ORD|ILL ORD Fari esterni-Linea] -WC6.2.5 L+N+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x6 1x6 1x6 

EM LOC OBT WC0.2,21 WC0.3.3 > IUuminazione ORD. LOC.TRAFI Q.COMP.ORD|ILL ORD Fari esterni-Linea] -WC6.2.6 |  L+N+PE | FG160R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 1x10 1x10 1x10 
| » WC0,2.22 UTENZE UTENZE WC0,3,4 . Illuminazione ext. 1 Q.COMP.ORD|ILL EMERG Locale Quadri | -WC6.2.7 |  L+N+PE |FG160R16-0,6/1kV -Cca-s3,d1,a3| 1x1,5 1x1,5 1x1,5 

FM LUC, GE = WC0,3,5 IL l i L 5 Q.COMP.ORD|ILL EMERG Fabbricato-Line| -WC6.2.8 L+N+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x6 1x6 1x6 

FM LOC.TRAFI gg—WC0.0.03 QRDINARIE PREFERENZIALI \WVC024 > luminazione ext, Q.COMP.ORD [ILL EMERG Fabbricato-Line| -WC6.2.9 | _L+N+PE | FG160R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 | 1x6 1x6 1x6 
«35 e] Uuminazione ext. 3 Q.COMP.ORD|FM Locale Quadri -WC6.2.10 | 3L+N+PE |FG160R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 1x4 1x4 1x4 

WC0.3.8 ss TUuminazione EMER, LOC. QBT Q.COMP.ORD]|FM Fabbricato-Linea1 -WC6.2.11 |  3L+N+PE | FG160R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 1x4 1x4 1x4 
WC0.3.9 se Tuuminazione EMER, LOC. GE Q.COMP.ORD|FM Fabbricato-Linea2 _|-WC6.2.12| 3L+N+PE |FG160R16-0,6/1KV - Cca-s3,d1,a3 1x4 1x4 1x4 
WC0,3,10 Illumihazione EMER, LOC.TRAFI Q.COMP.ORD|FM Fabbricato-Linea3 -WC6.2.13 |  3L+N+PE | FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x4 1x4 1x4 

» Q.COMP.ORD|FM Fabbricato-Linea4 -WC6.2.14 3L+N+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x4 1x4 1x4 

Q.COMP.ORD|Q.TRIT -WC6.1.6 3L+N+PE FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x95 1x50 1x50 

n Q.COMP.ORD|Q.MISC. -WC6.1.7 3L+N+PE FG16R16-0,6/1 kV - Cca-53,d1,a3 1x35 1x16 1x16 

© L G° | Q.COMP.ORD|Q.FM.01 -WC6.1.8 3L+N+PE FG16R16-0,6/1 kV - Cca-53,d1,a3 1x35 1x35 1x16 

WC0,1./ =) ma OD Q.COMP.ORD|Q.FM.02 -WC6.1.9 | 3L+N+PE | FG16R16-0,6/1kV - Cca-s3,d1,a3 1x50 1x25 1x25 
«—i 

4 S N où où Q.COMP.O0RD|Q.BI0.01 -WC6.1.10 3L+N+PE FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x95 1x95 1x50 

(©, Y QU \d Ss Ss Q.COMP.ORD|Q.BI0.02 -WC6.1.11 3L+N+PE FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x95 1x95 1x50 

D Ie /\ => O 3 n n Q.COMP.ORD|Q.BI0.03 -WC6.1.12 3L+N+PE FG16R16-0,6/1 kV - Cca-53,d1,a3 1x95 1x95 1x50 

' ON 00 ) S 0 O () e \d () S 0 O () i = 4) R = => Q.COMP.ORD|Q.BI0.04 -WC6.1.13 3L+N+PE FG16R16-0,6/1 kV - Cca-53,d1,a3 1x95 1x95 1x50 

E E E To) = S Q.COMP.ORD|Q.BIO.05 -WC6.1.14 3L+N+PE FG16R16-0,6/1 kV - Cca-53,d1,a3 1x95 1x95 1x50 

U u Wu / Qi / ) \/ Q.COMP.ORD|TRAM.01 -WC6.1.15 3L+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x6 1x6 

> > > DD > Q.PU QTLC2 -WC16.1.3 L+N+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x4 1x4 1x4 

(LI | \V \V d | E 9 x (2 | > E (LI | | si () | | Q.COMP.PR |Q.AUT.01 -WC22.1.3 3L+N+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x10 1x10 1x10 

\j \j Q.COMP.PR |QTLC3 -WC22.1.4 3L+N+PE FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 1x6 1x6 1x6 

WSCR.04 W.SCR.00 x ESA] n 
Ò W.SA | SR | «i I I 

[(@») 

O > 
WC6,2.1 Hi LEGENDA QUADRI ELETTRICI 

ILL ORD. FABBR Li =ù"Co.ee O WC6,2,3 => TRI Trasformatore 2000kVA REGIONE CAMPANIA 

ILL URD FABBR LO WC6.2.4 (2 INNO 2 (mici 

ILL URD, FABBR L3 <= WC6,25 I a TR? Trasformatore 2000kVA 

ILL ORD. FARI EXT LI=eli Gg 26 ai QBT  |Quodro di bassa tensione REGIONE CAMPANIA 
i ' ' [@») 

ILL aa WC6.,2,7 (© Q.RA Quadro di rifasamento automatico GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

' ' » WC6,2,82 > STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE 
ILL EM FABBR L1 = i Y y aSCROL [quadro serubber SCR. 

—_ TT IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA 
ILL EM FABBR L2 uf VIAN scena loncgro <rubber scRos RACCOLTA DIFFERENZIATA DA REALIZZARE PRESSO 

FM, LUC, QBI = = RA ( )- 

FM FABBR LO = We6.e.le | | | | Q.COMP.ORD|Quadro di taggio ut dinari ' ' UA dro I COMPOSTA Io utenze ordinarie " 

WC6,2,13 P 99 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - Ing. Antonio De Falco 
FM FABBR L3 = — 
FM FARBR L4 WC6,0,14 Q.COMP.PR |Quadro di compostaggio utenze preferenziali 

. DIRIT Quadro tntturci ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA 
' UO dro ritura Tore 

E ARCHITETTURA - LOTTO 1 
No, N leo, ON mM Q.MISC |Quadro miscelatore POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - AZIONE 6.1.3. - PROC. N. 2597/A-SIA/18 

HH pal A pa VE CODICE CIG: 7332580C6D - CODICE CUP: B23G17013850006 
To) xD D 0 Q Q.AUT.01 [Quadro gruppo pressurizzazione rilancio percolato 

) [(@», (© ) ) 
= = = = = Q.VVF. |Quadro gruppo ANTINCENDIO PROGETTO DEFINITIVO 

Y \/ \j \j Q.FM.01 Quadro Impianto di filtrazione con tecnologia a manica FM01 

dt IE — IMPIANTI ELETTRICI 
Q T D) I T Q M ] S 0 Q LO M 0 1 Q DO M () 2 ) /\ |) T () | CÒ QFM02  |Quadro Impianto di filtrazione con tecnologia a manica FM.02 

! ' | ' ' ! ! ' Ò Q.BIO.01 |Quadro Biocella N°1 
= SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO ELETTRICO 

Q.,BIO.02 |Quadro Biocella N°2 

[«», ua QU mM <Y 
_ _ _ _ _ Q.BIO.03 |Quadro Biocella N°3 

E E x x x Q.,BIO.04 |Quadro Biocella N°4 

> > > > > Q.BID.05 |Quadro Biocella N°5 [D] [sk] [05] { [o] |[{Ti]o[{1] // .DWG 
COMMESSA — CODICE ELABORATO REV. FOGLIO SCALA FORMATO 

Q,SR Quadro sollevamento reflui 

D k | || () | D k | || () - D h | || () 3 (2 h | || () A (3 h | || () ® (LI | Di () 3 QPP Quadro controllo comparto trattamento prima pioggia RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 
I I I I I I I I I I I I I 

\ 1] 

Q.PU Quadro Generale di controllo palazzina uffici GIPOGRUPPO MANDATARIA "E MANDANTE MANDANTE 
RIA 8. ovo - 

ja lle TT. vantica 
QSA Quadro di comando servizi ausiliari cakina (o) ICARIA Società di Ingegneria ing Qi 

ICARIA srl ì e 
Q.TLC.01 [Quadro Generale di Telecontrollo SOCIETÀ DI INCEGNERIA Lotti Ingegneria Spa 2 DOTT.ING. cÌ 

bi casta Po co Via del Fiume, n. 14 - 00186 — Roma Quanta ego" < VACCA CIUSEPPE z 

Q.TLC.02 |Quadro di Telecontrollo palazzina uffici ik nto I eo Tel. 06-32397322, fax. 0763-341251 Fi aiar S06S i G4 PlTO MM BO 
wwalicariden.i\V aC info@icatasrl.it C.F.P.IVA 00956841001 SONALE pai 

O O SOTISCIARI e eran cr Ne E A0862 È Q.TLC.03 |Quadro di Telecontrollo compostaggio ROTISCIA 9 PE Rn A E Li 

RESA 
0 MARZO\ 2021 EMISSIONE AS AS GV VR 

REVISIONE | DATA OGGETTO REDATTO VERIFICATO APPROVATO AUTORIZZATO V 
E' vietata ai sensi di legge la divulgazione e la riproduzione del presente disegno senza la preventiva autorizzazione 


