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INGRESSO GALLERIA

INGRESSO VILLA EPISCOPIO

LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO 

IDRANTE SU  NASPO  DN 45 A PARETE (CON FLESSIBILE E LANCIA)

ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

ATTACCO UNI 70 

TUBAZIONI IN PEAD PN 16 SE SOTTO TRACCIA

TUBAZIONI ACCIAIO ZINCATO COIBENTATE SE A VISTA
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