PROSPETTO OVEST CON QUOTE
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Galleria

Prospetto Ovest

Quote di riferimento planimetrico
Quote altimetriche significative

=4\ 2 REGIONE CAMPANIA

COMUNE DI RAVELLO

Provincia di Salerno

RESTAURO CONSERVATIVO CON RISTRUTTURAZIONE
ARCHITETTONICA DI "VILLA EPISCOPIO"
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‘ Responsabile della progettazione

Ing. Arch. Manrizio Di Stefano
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INGRESSO GALLERIA

INGRESSO VILLA EPISCOPIO

PROGETTO ESECUTIVO - IMPIANTI SPECIALI

LEGENDA IMPIANTI SPECIALI
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Via Giovanni Boccaccio

SIMBOLO DESCRIZIONE
O RIVELATORE OTTICO DI FuMO
0 RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO
-&r CAMERA D’ANALISI FuMO
[O] PANNELLO DI ALLARME OTTICO/ACUSTICO
© PULSANTE DI ALLARME

n<]; RICEVITORE/TRASMETTITORE —
RIVELATORE LINEARE DI FuMO

| TIPO A RIFLESSIONE
| RIFLETTORE —

CENTRALE RILEVAZIONE FUMI

D:I SIRENA ALLARME INCENDIO AUTO ALIMENTATA

TUBAZIONE DN 25 CON CAVO SCHERMATO 2X15 mmq

SIMBOLO DESCRIZIONE
RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA (INFRAROSSO+MICROONDA)
v RIVELATORE D'URTO E VIBRAZIONE
CHIAVE ELETTRONICA
‘- CONTATTO MAGNETICO
.:| SIRENA AUTO ALIMENTATA
PRESA TV DIGITALE TERRESTRE + SATELLITARE




